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ABSTRAK 
 Berdasarkan data yang telah diamati dilapangan, setiap jaringan 
dan sistem ditribusi listrik selalu mengalami gangguan hubung singkat. 
Gangguan ini dapat terjadi akibat banyak faktor salah satunya yakni 
faktor eksternal atau faktor alam yang dapat berupa ranting pohon atau 
karena hewan. Gangguan hubung singkat yang biasanya terjadi 
mempunyai impedansi tinggi sehingga sangat sulit dideteksi oleh alat 
yang ada sekarang akibat arus gangguan yang relatif kecil terutama saat 
lokasi gangguan terletak di titik paling jauh dari sumber. Selain itu juga 
mempengaruhi tegangan kerja di sistem distribusi 20 Kv dan adanya 
gangguan menyebabkan drop tegangan yang menyebabkan PLN tidak 
dapat memenuhi beban di daerah yang terkena gangguan.  
Untuk merealisasikan alat ini diperlukan simulasi jaringan 
tegangan menengah yang dapat menghasilkan gangguan hubung singkat 
satu fasa ke tanah dan antar fasa, mikrokontroler akan menangkap besar 
arus gangguan yang terjadi dan mengirimkan laporan lokasi gangguan 
melaui media SMS.  
Tugas akhir ini dapat memberikan laporan berupa besar arus, 
jarak lokasi gangguan, fasa yang mengalami gangguan dan waktu 
terjadinya gangguan. Pengiriman laporan sms gangguan rata-rata 
mempunyai waktu pengiriman 8,7 detik. Kondisi ini masih bergantung 
pada kondisi sinyal dari provider yang digunakan. 
 
Kata Kunci : Gangguan satu fasa ke tanah, gangguan antar fasa,  
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ABSTRACT 
 Based on the data that has been observed in the field, each network 
and electrical distribution system always experience Short Circuit 
interruption. This short-circuit disruption can occur due to many factors 
one of which is the external factor or natural factor that can be a branch 
of a tree or animal. The usual Short Circuit impedance has a high 
impedance, which is very difficult to detect by the current equipment due 
to relatively small fault current especially when the disturbance location 
is located at the farthest point from the source. In addition, the Short 
Circuit also affects the working stress in 20 kV distribution system. Due 
to short-circuit impedance high impedance causes a Voltage drop that 
causes PLN can not meet the load in the affected area. 
 To realize this tool is required simulation medium Voltage network 
that can generate Short Circuit one phase to ground and phase, 
microcontroller will catch big current of disturbance that happened and 
sending report of location of disturbance through SMS media. 
 This final project can give report in the form of big of current, 
distance of disturbance location, phase of disturbance and time of 
disturbance. Submission of sms reports Average interruption has a 
delivery time of 8.7 seconds. This condition is still dependent on the signal 
condition of the provider used.. 
 
Keywords: One-phase to ground disturbance, inter-phase fault, 
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1. BAB I PENDAHULUAN 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Berdasarkan data, 70% sampai dengan 90% dari seluruh gangguan 
yang mengenai SUTM PLN di Indonesia adalah gangguan yang bersifat 
temporer (sementara). Gangguan hubung singkat fasa ke tanah adalah 
gangguan yang bersifat temporer (sementara) yang paling sering terjadi 
dikarenakan menempelnya hewan atau ranting pohon yang basah. Ketika 
terjadi gangguan fasa ke tanah petugas perlu mencari gangguan dengan 
inspeksi secara visual atau mengukur tahanan penghantar di setiap 
section. Cara ini kurang efektif bila gangguan terjadi di penyulang yang 
panjang dan memiliki banyak section. Oleh karena itu perlu adanya sistem 
monitoring gangguan ke tanah dan deteksi lokasi gangguan menggunakan 
sensor arus dan tegangan yang diletakkan pada saluran fasa dan 
pentanahan di sisi pelanggan sebagai pembaca arus saat terjadinya 
gangguan ke tanah. Keluaran sensor arus tersebut diterjemahkan oleh 
ADC ke mikrokontroler (Arduino). 
Untuk merealisasikan alat ini diperlukan simulasi jaringan tegangan 
menengah yang dapat menghasilkan gangguan fasa ke tanah dan fasa ke 
fasa, mikrokontroler nantinya akan menangkap adanya indikasi gagguan 
yang terjadi lalu mengirimkan laporan berupa data yang berisi besar arus 
gangguan, jenis gangguan, fasa yang terjadi gangguan, waktu terjadi 
gangguan, dan lokasi gangguan ke aplikasi pada smartphone dan ke 
aplikasi server pada komputer yang dibuat menggunakan software Delphi 
sehingga memudahkan pendataan gangguan. 
Tugas akhir ini dapat memberikan laporan berupa besar arus, jarak 
lokasi gangguan, fasa yang mengalami gangguan dan waktu terjadinya 
gangguan dengan cara merubah arus yang terjadi tersebut kemudian akan 
diterima sebagai data oleh ADC (Analog to Digital Converter) yang akan 
menghasilkan data digital yang yang akan ditampilkan dalam besaran 
kilometer oleh mikrokontroler. Alat ini menggunakan beberapa resistor 
yang diseri sebagai kabel fasa dan sakelar untuk menghasilkan gangguan. 
Kemudian Arduino akan menampilkan informasi pada display HMI.  
Diharapkan alat ini nantinya akan membantu mempercepat proses 





Beberapa permasalahan yang menjadi objek penulisan tugas akhir 
ini adalah: 
1. Dalam penyaluran tenaga listrik jaringan tegangan menengah 
sering kali terjadi gangguan fasa ke tanah yang menyebabkan 
bekerjanya relai dan jatuhnya pemutus tenaga. Gangguan ini 
sangat merugikan pelanggan-pelanggan listrik. 
2. Belum terdapat sistem yang mampu untuk mencatat fasa mana 
yang mengalami gangguan ketika terjadi gangguan satu fasa ke 
tanah pada sistem jaringan tegangan menengah. 
3. Ketika terjadi gangguan pada tegangan menengah, pihak PLN   
juga perlu turun kelapangan untuk mencari lokasi gangguan 
yang terjadi secara manual dengan menghitung tahanan dengan 
Megger. 
4. Dalam penanganan gangguan masih ada ketergantungan 
terhadap pelaporan masyarakat. 
5. Pendataan pada server masih menggunakan cara manual yang 
sangat rumit. 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan tugas akhir ini, diberikan batasan permasalahan 
agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari tujuan. Pada tugas 
akhir ini menggunakan Arduino Mega dan media komunikasi 
mengunakan modem GSM pada SIM900 dan batasan masalah lainnya 
sebagai berikut : 
1. Ruang lingkup penggunaan alat ini hanya pada sisi pelanggan 
tegangan menengah dengan tegangan 20 kV. 
2. Jenis gangguan yang akan dideteksi oleh alat ini hanya gangguan 
satu fasa ke tanah dan fasa ke fasa. 
3. Media komunikasi alat ini menggunakan SMS yang nantinya 
akan ditampilkan pada aplikasi handphone Android sebagai 
media antar muka (interface) dan ke server di komputer. 
4. Alat dapat digunakan pada penyulang khusus dimana tidak ada 
percabangan pada jaringan SUTM. 
5. Sensor arus dan tegangan yang digunakan disesuaikan dengan 





Tujuan Krisna Sadewa menuliskan tugas akhir ini adalah : 
1. Mendeteksi gangguan impedansi tinggi (satu fasa ke tanah dan 
antar fasa) yang terjadi di jaringan SUTM 20 kV 
2. Mempercepat jalannya informasi mengenai deteksi gangguan 
kepada komputer server dan user. 
Tujuan Iqbal Asad Kutsuro menuliskan tugas akhir ini adalah : 
1. Membuat rancang bangun gangguan impedansi tinggi (satu 
fasa ke tanah dan antar fasa) yang terjadi di jaringan SUTM 20 
kV. 
2.   Mensimulasikan gangguan impedansi tinggi yang terjadi di 
jaringan SUTM 20 kV 
1.5 Metodologi Penelitian 
Dalam pelaksanaan tugas akhir prototipe sistem pelaporan 
gangguan jaringan tegangan menengah berbasis Arduino dengan media 
SMS, ada beberapa kegiatan yang dapat diuraikan. Tahap pertama adalah 
tahap persiapan, pada tahap ini akan dilakukan studi literature mengenai 
jenis gangguan yang terjadi pada sistem JTM, metode pendeteksian lokasi 
gangguan pada JTM, Mempelajari karakteristik kerja sensor arus dan 
sensor tegangan. Kemudian yang terakhir adalah mempelajari sistem 
komunikasi antara hardware (Arduino) dengan handphone sebagai media 
display dengan memanfaatkan modul GSM. Tahap kedua adalah tahap 
perancangan, pada tahap ini akan dilakukan perancangan sesuai data yang 
telah didapatkan dari studi literatur. Berikutnya adalah tahap pembelian 
dan pembuatan, Pada tahap pembelian komponen ini akan dilakukan 
pembelian komponen sesuai data yang telah dikumpulkan melalui studi 
literatur. Tahap pembuatan pada tahap ini akan dilakukan pembuatan alat 
setelah semua komponen telah lengkap disertai dengan data cara 
pembuatannya yang diperoleh dari studi literatur. Tahap selanjutnya 
adalah tahap pengujian, Pada tahap ini akan dilakukan pengujian alat yang 
telah dibuat. Tahap pengujian ini meliputi pengujian hardware maupun 
software. Tahap analisa pada tahap ini akan dilakukan analisa. Faktor apa 
saja yang menyebabkan alat tidak bekerja sesuai dengan keinginan atau 
terjadi error. Tahap akhir pada tahap ini akan dilakukan penyempurnaan 
pada alat dan membenahi alat jika terjadi error sesuai dengan data yang 




1.6 Sistematika Laporan 
Pembahasan tugas akhir ini akan dibagi menjadi lima Bab dengan 
sistematika sebagai berikut: 
 
Bab I     Pendahuluan 
Bab ini meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan 
penelitian, metodologi penelitian, sistematika laporan,dan 
relevansi. 
 
Bab II   Teori Dasar 
Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, konsep dari 
metode yang digunakan dalam mencari lokasi gangguan pada 
jaringan tegangan menengah. 
 
Bab III  Perancangan Sistem Kontrol 
Bab ini membahas desain dan perancangan software maupun 
hardware dari alat deteksi lokasi gangguan satu fasa ke tanah 
dan fasa ke fasa. 
 
Bab IV  Pengujian dan Analisa Data 
Bab ini memuat hasil simulasi dan implementasi serta analisa 
dari hasil tersebut. 
 
Bab V  Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan 
yang telah diperoleh. 
1.7 Relevansi 
Hasil yang diperoleh dari tugas akhir ini diharapkan agar mampu 
mempermudah petugas PLN dalam menentukan letak gangguan 
impedansi tinggi yang tejadi pada jaringan distribusi. Selain itu juga 
diharapkan mampu untuk mempercepat kinerja PLN dalam penanganan 
gangguan jaringan tegangan menengah. 
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2. BAB II TEORI DASAR 
TEORI DASAR 
Pada bab ini menjelaskan mengenai teori–teori yang mendasari 
perancangan dan pembuatan tugas akhir yang dibuat oleh Krisna Sadewa 
dan Iqbal Asad Kutsuro. Teori yang mendukung Krisna Sadewa dan Iqbal 
Asad Kutsuro dalam penyelesaian tugas akhir ini diantaranya adalah 
mengenai arus gangguan hubung singkat impedansi tinggi dan 
komunikasi pelaporan gangguan.  
Untuk Iqbal Asad Kutsuro teori penunjang yang dibutuhkan  
diantaranya yakni jenis arus gangguan hubung singkat pada Sub Bab 
2.3.1, sistem jaringan tenaga listrik pada Sub Bab 2.2, trafo Step Down 
pada Sub Bab 2.4, sensor arus pada Sub Bab 2.7, dan sensor tegangan 
pada Sub Bab 2.8. 
Sedangkan Untuk Krisna Sadewa teori penunjang yang 
dibutuhkan diantaranya yakni mikrokontroler pada Sub Bab 2.9, RTC 
pada Sub Bab 2.12, LCD pada Sub Bab 2.11, modem GSM SIM900 pada 
Sub Bab 2.13, Modem Maestro 100 pada Sub Bab 2.14, Delphi pada Sub 
Bab 2.16 dan App Inventor pada Sub Bab 2.15. 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
Penyelesaian masalah untuk mengetahui titik gangguan pada 
jaringan tegangan menengah saat ini di lapangan masih menggunakan 
cara atau metode yang lama. Metode ini menggunakan Sectionalizer atau 
LBS. Dengan menggunakan Sectionalizer, satu penyulang terbagi 
menjadi beberapa section. Sehingga jika terjadi gangguan maka satu 
penyulang akan mati dan pelokalisiran gangguan dengan membuka 
semua Sectionalizer sepanjang penyulang. Setelah itu, petugas masih 
melakukan pengukuran besaran tahanan dengan menggunakan Megger 
setiap section yang dilepas untuk mengetahui pada section manakah 
ganguan terjadi. 
Untuk mengetahui titik gangguan caranya adalah dengan 
memonitoring besar arus gangguan hubung singkat menggunakan 
mikrokontroler. Dengan metode yang digunakan hanya dapat 
menentukan section mana yang terkena gangguan dalam satu penyulang 
untuk pelokalisiran titik gangguan dan metode tersebut mempercepat 
pelokalisiran gangguan tanpa membuka semua Sectionalizer dalam satu 
penyulang. 
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Pada tugas akhir ini akan dilakukan perancangan prototipe sistem 
pelaporan gangguan beserta posisi gangguan. Simulasi gangguan yang 
digunakan pada dan penentuan jarak gangguan hubung singkat dihitung 
dengan menggunakan hukum Ohm. Hasil yang diharapkan metode ini 
adalah dapat menentukan lokasi titik gangguan berapa kilometer dari 
gardu induk dan dapat mempercepat pendeteksian gangguan dan lokasi 
gangguan pada jaringan tegangan menengah 20 kV. 
Oleh sebab itu Krisna Sadewa dan Iqbal Asad Kutsuro dalam 
mengerjakan tugas akhir ini membutuhkan teori penunjang diantaranya 
yakni : 
2.2 Jaringan Distribusi Tegangan Menengah [1] 
Bagian dari sistem tenaga listrik yang paling dekat dengan 
pelanggan adalah sistem distribusi. Sistem distribusi merupakan sistem 
yang paling bayak mengalami gangguan, sehingga masalah utama dalam 
operasi sitem distribusi pada Gambar 2.1.  
Dilihat dari tegangannya sistem distribusi pada saat ini dapat 
dibedakan dalam 2 macam yakni 
a. Distribusi Primer, sering disebut sistem Jaringan Tegangan 
Menengah (JTM) dengan tegangan operasi nominal 20 kV/ 11,6 
kV 
b. Distribusi Sekunder, sering disebut sistem Jaringan Tegangan 
Rendah (JTR) dengan tegangan operasi nominal 380 / 220 Volt 
 
Gambar 2.1 Sistematika Jaringan Distribusi Tegangan Menengah 
 
Jaringan distribusi terdiri dari distribusi primer dan sekunder. 
Jaringan distribusi primer menggunakan tegangan menegah dengan besar 
20 kV dan jaringan distribusi sekunder menggunakan tegangan dengan 
besar 380 V.  
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2.2.1 Jenis Jaringan Distribusi Primer [1] 
Terdapat 2 jenis jaringan distribusi primer yakni, sistem radial dan 
sistem loop.  
1.  Sistem Jaringan Radial 
Sistem jaringan radial merupakan sistem paling sederhana 
karena terdiri dari penyulang ( feeder ) yang menuju langsung 
pada beban pada Gambar 2.2. Feeder dapat ditambahkan dengan 
trafo dan membentuk saluran samping atau lateral. Hubungan 
antara feeder dan saluran samping dibatas oleh sekring ( fuse ). 
Hal ini bertujuan bilamana terjadi gangguan dan sekring tidak 
bekerja, maka proteksi pada gardu induk akan bekerja, dan 
seluruh feeder akan kehilangan energi.  
 
Gambar 2.2 Sistem Jaringan Radial 
 
2.  Sistem Jaringan Loop 
Pada jaringan tegangan menengah struktur lingkaran (Loop). 
Gambar 2.3 adalah jaringan yang dimulai dari suatu titik pada rel 
daya yang berkeliling di daerah beban kemudian kembali ke titik 
rel daya semula. Pola ini ditandai pula dengan adanya dua 
sumber pengisian yakni sumber utama dan sebuah sumber 
cadangan. Jika salah satu sumber pengisian (saluran utama) 
mengalami gangguan, akan dapat digantikan oleh sumber 
pengisian yang lain (saluran cadangan). Jaringan PMT dengan 
pola ini biasa dipakai pada sistem distribusi yang melayani beban 
dengan kebutuhan kontinuitas pelayanan yang baik (lebih baik 
dari pola radial) 
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Gambar 2.3 Sistem Jaringan Loop 
2.3 Gangguan Hubung Singkat [2] 
Dalam operasi sistem tenaga listrik sering terjadi gangguan – 
gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya penyaluran tenaga 
listrik kekonsumen. Gangguan adalah penghalang dari suatu sistem yang 
sedang beroperasi atau suatu keadaan dari sistem penyaluran tenaga listrik 
yang menyimpang dari kondisi normal. Sesuai dengan SPLN No 2:1978 
Pasal 9 bahwa dalam system distribusi listrik tiga fasa tiga kawat 
menggunakan pentanahan dengan tahanan sebagai suatu sistem distribusi 
yang berlaku untuk wilayah kerja PLN di seluruh Indonesia. Dalam Pasal 
10 dijelaskan bahwa untuk sistem Jawa Timur yang menggunakan 
pentanahan dengan tahanan tingi maka nilai tahanan yang digunakan 
adalah 500 Ohm dengan arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah 
maksimal 25 A jika mengunakan saluran udara. Pada sistem ini pula arus 
hubung singkat 2 fasa biasanya lebih kecil dari pada arus hubung singkat 
3 fasa. Sedang arus gangguan 1 fasa ketanah hampir selalu lebih kecil 
daripada arus hubung singkat 3 fasa karena: 
1. Umumnya impedansi urutan nolnya lebih besar dari pada 
    impedansi urutan positif/ negatif.  
2. Gangguan tanah melalui tahanan gangguan 
3. Untuk pentanahan yang menggunakan tahanan, tahanan  
    netralnya akan membatasi arus gangguan 1 fasa ketanah. 
Kondisi sebaliknya terjadi (gangguan 1 fasa ke tanah lebih besar dari 
pada arus hubung singkat 3 fasa) apabila lokasi gangguan berada di pusat 
pembangkit atau dekat pusat pembangkit pada sistem dengan pentanahan 
langsung (solid grounded). 
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2.3.1 Penyebab Gangguan Hubung Singkat [2] 
Gangguan biasanya diakibatkan oleh kegagalan isolasi di antara 
penghantar fasa atau antara penghantar fasa dangan tanah. Secara nyata 
kegagalan isolasi dapat menghasilkan efek pada sistem yakni 
menghasilkan arus yang cukup besar. Ada beberapa faktor yang 
menyebabkan terjadinya gangguan, antara lain sebagai berikut : 
a.  Faktor Manusia 
Faktor ini terutama menyangkut kesalahan atau kelalaian 
dalam  memberikan perlakuan pada sistem. Misalnya salah 
menyambungkan rangkaian, salah dalam mengkalibrasi suatu 
piranti pengaman, dan sebagainya. 
b.  Faktor Internal 
Faktor ini menyangkut gangguan – gangguan yang berasal 
dari sistem itu sendiri. Misalnya usia pakai, keausan, dan 
sebagainya. Hal ini bisa mengurangi sensitivitas relai pengaman, 
juga mengurangi daya isolasi peralatan listrik lainnya. 
 c.  Faktor Eksternal 
   Faktor ini meliputi gangguan – gangguan yang berasal dari 
lingkungan di sekitar sistem misalnya cuaca, gempa bumi, 
banjir, dan sambaran petir. Disamping itu ada kemungkinan 
gangguan dari binatang. 
 
Gangguan-gangguan tersebut menyebabkan terjadinya: 
1. Interupsi kontinuitas pelayanan daya kepada para konsumen 
apabila gangguan itu sampai menyebabkan terputusnya suatu 
rangkaian (circuit) atau menyebabkan keluarnya satu unit 
pembangkit. 
2.  Penurunan tegangan yang cukup besar menyebabkan rendahnya 
kualitas tenaga listrik dan merintangi kerja normal pada 
peralatan konsumen. 
 
2.3.1 Jenis Gangguan Hubung Singkat [3] 
Gangguan pada sistem distribusi merupakan kejadian yang 
menyebabkan bekerjanya relay dan menjatuhkan pemutus tebaga yang 
melalui diluar kehendak operator, sehingga menyebabkan putusnya aliran 
daya yang memalui pemutus tersebut.berdasarkan sifatnya gangguan 
dibagi menjadi dua yakni gangguan temporer dan gangguan permanen. 
 Gangguan bersifat temporer ditandai dengan normalnya kerja PMT 
setelah dimasuan kembali dengan penyebab gangguan dapat diatasi 
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sendirinya, sedangkan yang bersifat permanen ditandai dengan tripnya 
breaker, dan penyebab gangguan harus mendapatkan pemeliharaan dari 
operator atau petugas lapangan sebelum akhirnya kembali seperti semula. 
Beberapa jenis gangguan hubung singkat adalah: 
 
1) Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa 
 
Gambar 2.4 Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa 
 
2) Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa ke Tanah 
 
Gambar 2.5 Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa ke Tanah 
 
Jenis gangguan hubung singkat mempengaruhi besarnya arus 
hubung singkat yang terjadi, arus hubung singkat yang terjadi akibat tiga 
fasa pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 mempunyai nilai arus hubung 
singkat yang lebih besar daripada gangguan yang lain. Gangguan hubung 
singkat tiga fasa ini biasanya diakibatkan oleh robohnya pohon ke 
jaringan yang menyebabkan ketiga fasa tersambung menjadi satu. Selain 
akibat yang dihasilkan lebih besar perbaikan yang dilakukan saat 
gangguan juga memerlukan perbaikan yang lebih lama dari gangguan 
yang lain. 
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3) Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa 
 
Gambar 2.6 Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa 
 
4) Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa ke Tanah 
 
Gambar 2.7 Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa ke Tanah 
 
Untuk jenis gangguan hubung singkat dua fasa pada Gambar 2.6 dan 
Gambar 2.7 biasanya terjadi akibat ranting pohon atau bisa juga 
dikarenakan adanya hewan yang merambat dari satu fasa ke fasa yang 
lainnya sehingga menyebabkan kedua fasa tersambung. Untk 
penanganannya sendiri memerlukan waktu yang tidak begitu lama karena 
kerusakan yang terjadi tidak begitu parah dan hanya merupakan 
kerusakan sementara. 
 
5) Gangguan Satu Fasa ke Tanah 
 
Gambar 2.8 Gangguan Satu Fasa ke Tanah 
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Untuk gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah pada Gambar 2.8 
mempunyai karakteristik yang hampir sama seperti gangguan hubung 
singkat dua fasa. Gangguan satu fasa ini merupakan jenis gangguan yang 
sering terjadi lebih banyak daripada gangguan yang lainnya. 
 
2.4 Transformator Step Down [4] 
Trafo tiga fasa terdiri dari 3 transformer, baik disusun secara 
terpisah atau tergabung dalam satu inti. Sisi primer dan sekunder dari 
setiap trafo 3 fasa dapat dikoneksikan baik secara wye ataupun delta. hal 





Dari beberapa konfigurasi yang sering digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari yakni konfigurasi wye-delta dan konfigurasi delta-wye. Untuk 
konfigurasi wye-delta pada Gambar 2.9 biasanya sering dipakai pada 
konfigurasi saat starting motor industri, sedangkan  untuk konfigurasi 
jaringan distrbusi tegangan menengah adalah jaringan konfigurasi delta-
wye pada Gambar 2.10. 
 
Gambar 2.9 Konfigurasi Wye-Delta 
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Gambar 2.10 Konfigurasi Delta-Wye 
 
Dalam konfigurasi ini, tegangan pada sisi primer sama dengan 
tegangan per fasa VL-L = VL-N, sementara tegangan pada sisi sekunder 
adalah VL-L= √3VL-N, sehingga Persamaan rasio tegangan line to line 









Sistem tiga fasa 3 kawat umumnya diterapkan pada jaringan 
distribusi primer yang mengunakan tegangan menengah. Masing – 
masing fase diberi suatu tanda yakni R atau U dengan warna merah, S 
atau V dengan warna kuning, dan T atau W dengan warna biru.  
 
2.5 NGR (Neutral Grounding Resistance) [5] 
Neutral Grounding Resistance atau NGR adalah salah satu metode 
pentanahan Trafo Tenaga dengan menggunakan resistor. NGR adalah 
sebuah tahanan yang dipasang serial dengan netral sekunder pada 
transformator sebelum terhubung ke ground/tanah pada Gambar 2.11. 
Tujuan dipasangnya NGR adalah untuk mengontrol besarnya arus 
gangguan yang mengalir dari sisi netral ke tanah. Selain itu Neutral 
Grounding Resistor berfungsi sebagai pembatas arus dalam saluran netral 
trafo. Agar NGR dapat berfungsi sesuai desainnya perlu dipastikan bahwa 
nilai tahanan dari NGR tersebut sesuai dengan spesifikasinya dan tidak 
mengalami kerusakan. Hal ini terkait dengan pola pengamanan trafo pada 




Gambar 2.11 Neutral Grounding Resistance 
 
Ada dua jenis NGR yng biasa digunakan yakni,  
1.  NGR Liquid berarti resistornya menggunakan larutan air murni 
yang ditampung didalam bejana pada Gambar 2.12 dan  
ditambahkan garam (NaCl) untuk mendapatkan nilai resistansi 
yang diinginkan. 
 
Gambar 2.12 Neutral Grounding Liquid 
 
   2.  NGR Solid adalah NGR jenis padat terbuat dari Stainless 
Steel, FeCrAl, Cast Iron, Copper Nickel atau Nichrome pada 
Gambar 2.13 yang diatur sesuai nilai tahanannya. 
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Gambar 2.13 Neutral Grounding Resistance Solid 
 
2.6 Perhitungan Arus Hubung Singkat [6] 
Pada perhitungan arus hubung singkat ini kita akan mencari nilai 
arus ubung singkat dengan contoh perhitungan dalam kondisi real. 
Dengan dilakukannya perancangan arus hubung sngkat nantinya kita akan 
mengetahui berapa nilai arus hubung singkat yang akan terjadi pada 
modul gangguan yang akan kita buat. Contoh perhitungan akan 
diumpamakan pada suatu gardu induk (GI) yang terpasang satu trafo 
tenaga 150/20 kV dengan daya sebesar 10 MVA dengan Impedansi = 
10%, netral trafo tenaga ini ditanahkan melalui tahanan 40 Ohm. Short 
Circuit level pada bus 150 kV pada Gambar 2.14. 
Gambar 2.14 Skema Perancangan Arus Hubung Singkat 
 
2.6.1 Menghitung Impedansi Sumber [6] 
Dari Gambar 2.14 diketahui bahwa data hubung singkat di bus 150 
kV gardu induk (GI) adalah sebesar 500 MVA dengan Persamaan 2.2. 
16 
 








𝑋𝑠 = 45 Ohm 
 
Dari perhitungan di atas didapat nilai impedansi sumber di sisi 150 
kV, karena arus gangguan hubung singkat yang akan dihitung adalah 
gangguan hubung singkat di sisi 20 kV, maka impedansi tersebut harus 
dikonversasikan dulu ke sisi 20 KV. Untuk mengkonversikan impedansi 
yang terletak di sisi 150 kV ke sisi 20 kV dapat dilakukan dengan 
Persamaan 2.3. 
 




𝑋𝑠 = 0,8 Ohm 
 
2.6.2 Menghitung Reaktansi Trafo [6] 
Reaktansi trafo tenaga sisi 10 MVA adalah sebesar 10%. Untuk 
mencari nilainya dalam Ohm dihitung dengan cara mencari nilai Ohm 
100% pada trafo 10 MVA dengan Persamaan 2.4. 
 




𝑋𝑡 =  
202
10
                           
𝑋𝑡 = 40 𝑂ℎ𝑚  
 
Dari hasil perhitungan pada Persamaan 2.4 maka dapat dicari 
reaktansi urutan positif dan negatif sebesar 10% dari total keseluruhan 
reaktansi trafo. Maka nilai reaktansi positif dan negatif trafo didapat dari 
Persamaan 2.5. 
 
𝑋𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 = 𝑋𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓......................................................................(2.5) 
𝑋𝑡 = 10% × 40 






2.6.3 Menghitung Impedansi Penyulang [6] 
Selanjutnya kita akan menghitung besar impedansi penyulang. 
Besar nilai impedansi penyulang tergantung dari besarnya impedansi per 
km dari penyulang yang akan dihitung, dimana besar nilainya ditentukan 
dari konfigurasi tiang yang digunakan untuk jaringan SUTM. 
Pada contoh perhitungan, akan dimisalkan dengan nilai Z = (R + jX) 






= (0,12 + j0,23)/km...............................................................(2.6) 
Z
0 
= ( 0,18 + j0,53 )/km......................................................................(2.7) 
 
Dengan demikian nilai impedansi penyulang untuk lokasi gangguan 
dalam perhitungan ini diperkirakan terjadi pada lokasi dengan jarak 25%, 
50%, 75%, 100% dari panjang penyulang, sehingga dapat dihitung pada 
Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. 
 
Tabel 2.1 Perhitungan Impedansi Urutan Positif dan Negatif 
Impedansi Urutan Positif dan Negatif 
% Panjang Impedansi Penyulang (Z1,Z2) 
25 25% x 10 x (0,12 + j0,23) = 0,3 + j0,575 
50 50% x 10 x (0,12 + j0,23) = 0,6 + j1,15 
75 75% x 10 x (0,12 + j0,23) = 0,9 + j1,725 
100 100% x 10 x (0,12 + j0,23) = 1,2 + j2,3 
 
Tabel 2.2 Perhitungan Impedansi Urutan Nol 
Impedansi Urutan Positif dan Negatif 
% Panjang Impedansi Penyulang (Z1,Z2) 
25 25% x 10 x (0,18 + j0,53) = 0,45 + j1,325 
50 50% x 10 x (0,18 + j0,53) = 0,90 + j2,65 
75 75% x 10 x (0,18 + j0,53) = 1,35 + j3,975 
100 100% x 10 x (0,18 + j0,53) = 1,83 + j5,30 
 
2.6.4 Menghitung Impedansi Ekivalen Jaringan [6] 
Perhitungan yang akan dilakukan adalah perhitungan besarnya nilai 
impedansi ekivalen dari nilai positif (Z1eq), negatif (Z2eq) dan nol (Z0eq) 
dari titik gangguan sampai ke sumber. 
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Karena dari sumber ke titik gangguan impedansi yang terbentuk 




dapat dilakukan dengan 
cara langsung menjumlahkan impedansi-impedansi tersebut, sedangkan 
untuk perhitungan Z0eq
 
dimulai dari titik gangguan sampai ke trafo 
tenaga yang netralnya ditanahkan. 
Untuk perhitugan Z1eq dan Z2eq dilakukan dengan Persamaan 2.8. 
 
𝑍1𝑒𝑞 = 𝑍2𝑒𝑞 = 𝑍𝑠1 + 𝑍𝑡1 + 𝑍1 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔..................................(2.8) 
𝑍1𝑒𝑞 = 𝑍2𝑒𝑞 = 𝑗0,8 + 𝑗4,0 + 𝑍1 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 
Z1eq =  Z2eq = 𝑗4,8 + 𝑍1 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 
 
Karena lokasi gangguan diasumsikan terjadi pada 25%, 50%, 
75%,dan 100% panjang Penyulang, maka Z1eq dan Z2eq yang didapat 
pada Tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3 Perhitungan Ekivalen Positif dan Negatif 
Impedansi Urutan Positif dan Negatif 
% Panjang Impedansi Ekivalen (Z1,Z2) 
25 j4,8 + (0,3 + j0,575) = 0,3 + j5,375 
50 j4,8 + (0,6 + j1,150) = 0,6 + j5,950 
75 j4,8 + (0,9 + j1,725) = 0,9 + j6,525 
100 j4,8 + (1,2 + j2,300) = 1,2 + j7,100 
 
Untuk menghitung Impedansi Z0eq, maka diumpamakan trafo 
tenaga yang terpasang mempunyai hubungan wye-delta, dimana 
mempunyai nilai sebesar 12 Ohm, dan nilai tahanan pentahanan 120 Ohm. 
Untuk perhitungan nilai Z0eq dilakukan dengan Persamaan 2.9. 
 
𝑍0𝑒𝑞 = 𝑍𝑡0 + 3𝑅𝑛 + 𝑍0 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔...............................................(2.9) 
𝑍0𝑒𝑞 = 𝑗12 + 120 + 𝑍0 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 
 
Karena lokasi gangguan diasumsikan terjadi pada 25%, 50%, 







Tabel 2.4 Perhitungan Ekivalen Urutan Nol 
Impedansi Urutan Positif dan Negatif 
% Panjang Impedansi Ekivalen (Z1,Z2) 
25 j12 + 120 + ( 0,45 + j1,325 ) = 120,45 + j13,325 
50 j12 + 120 + ( 0,90 + j2,650 ) = 120,90 + j14,650 
75 j12 + 120 + ( 1,35 + j3,975 ) = 121,35 + j15,975 
100 j12 + 120 + ( 1,80 + j5,300 ) = 121,80 + j17,300 
 
2.6.5 Menghitung Arus Gangguan Antar Fasa [6] 
Persamaan dasar yang digunakan pada perhitungan arus gangguan 
hubung singkat 2 fasa ini adalah Persamaan 2.10. 
 





di mana : 
 
I             = Arus gangguan hubung singkat 
Vph-ph   = Tegangan fasa-fasa sistem 20 kV 
Z            = Impedansi 
 
Sehingga dari Persamaan 2.10 dapat diketahui bahwa arus hubung 
singkat dapat dihitung dengan Persamaan 2.11. 
 





Gangguan hubung singkat 2 fasa juga dihitung untuk lokasi 
gangguan yang diasumsikan terjadi pada 25%, 50%, 75%, dan 100% dari 
panjang penyulang.Dalam hal ini dianggap nilai Z1 eq = Z2 eq, sehingga 
Persamaan arus gangguan hubung singkat 2 Fasa dapat disederhanakan 
menjadi Persamaan 2.11. 







Tabel 2.5 Perhitungan Arus Hubung Singkat 2 Fasa 




2 ×(0,3 + 𝑗5,375)




2 ×(0,6 + 𝑗5,950)




2 ×(0,9 + 𝑗6,525)




2 ×(1,2 + 𝑗7,100)
 1388,8 A 
 
Dari hasil perhitungan arus hubung singkat 2 fasa pada Tabel 2.5 
dapat diambil kesimpulan bahwa besar arus hubung singkat 2 fasa 
semakin jauh dari sumber atau dari GI maka akan semakin kecil arus 
gangguan hubung singkatnya. Hal ini dikarenakan faktor besar resistansi 
dan impedansi jaringan sangat mempengaruhi arus hubung singkat yang 
terjadi. Semakin panjang jarak gangguan maka nilai impedansi akan 
semakin bertambah juga sehingga semakin besar nilai impedansi maka 
akan memperkecil nilai arus hubung singkat yang terjadi. Sehingga bila 
nilai arus hubung singkat yang terjadi semakin kecil maka akan lebih sulit 
untuk dideteksi letak gangguan hubung singkat yang terjadi. 
 
2.6.6 Menghitung Arus Gangguan Satu Fasa ke Tanah [6] 
Persamaan dasar yang digunakan pada perhitungan arus gangguan 
hubung singkat fasa ke tanah ini adalah Persamaan 2.12. 
 





di mana : 
I           = Arus gangguan hubung singkat 
        Vph-n   = Tegangan fasa-netral sistem 20 kV 
        Z          = Impedansi 
 
Sehingga dari Persamaan 2.12 dapat diketahui bahwa arus hubung 
singkat dapat dihitung dengan Persamaan 2.13. 
 
𝐼 =  
𝑉𝑝ℎ−𝑛
2 ×𝑍1 𝑒𝑞+𝑍0 𝑒𝑞
.......................................................................... (2.13) 
21 
Seperti gangguan hubung singkat 2 fasa, Gangguan hubung singkat 
fasa ke tanah juga dihitung untuk lokasi gangguan yang diasumsikan 
terjadi pada 25%, 50%, 75%, dan 100% dari panjang penyulang.Dalam 
hal ini dianggap nilai Z1eq = Z2 eq kemudian ditambahkan dengan Z0 eq, 
sehingga Persamaan arus gangguan hubung singkat fasa ke tanah di atas 
dapat disederhanakan menjadi Persamaan 2.13. 
Perhitungan arus hubung singkat adalah sebagai berikut: 
 








2 ×(0,3 + 𝑗5,375) + (120,45 + 𝑗13,325)




2 ×(0,6 + 𝑗5,950) + (120,9 + 𝑗14.65)




2 ×(0,9 + 𝑗6,525) + (120,45 + 𝑗15,975)




2 ×(1,2 + 𝑗7,10) + (120,45 + 𝑗17,30)
 270,4 A 
 
Dari hasil perhitungan arus hubung singkat fasa ke tanah pada Tabel 
2.6 dapat diambil kesimpulan bahwa besar arus hubung singkat semakin 
jauh dari sumber atau dari GI maka akan semakin kecil arus gangguan 
hubung singkatnya. Hal ini dikarenakan faktor besar resistansi dan 
impedansi jaringan sangat mempengaruhi arus hubung singkat yang 
terjadi. Semakin panjang jarak gangguan maka nilai impedansi akan 
semakin bertambah juga sehingga semakin besar nilai impedansi maka 
akan memperkecil nilai arus hubung singkat yang terjadi. Sehingga bila 
nilai arus hubung singkat yang terjadi semakin kecil maka akan lebih sulit 
untuk dideteksi letak gangguan hubung singkat yang terjadi. 
 
2.7 Sensor Arus YHDC ST-013 [7] 
Sensor arus merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 
mendeteksi besar arus pada sebuah rangkaian listrik. Sensor tegangan 
yang digunakan adalah sensor tegangan YHDC- ST013 pada Gambar 
2.15. Sensor arus ini dapat mendeteksi arus AC atau DC hingga maksimal 
30 A  dan keluarannya adalah tegangan AC 1 V yang memudahkan 
penggunaanya sehingga bisa langsung digunakan ke perangkat pendeteksi 
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atau monitoring arus. Sensor arus YHDC ST-013 ini mempunyai 
spesifikasi pada Tabel 2.7. 
 
Tabel 2.7 Spesifikasi Sensor Arus YHDC-013 
Arus input Tegangan output 
Max 30 A Max 1 V 
 
 
Gambar 2.15 Sensor Arus YHDC ST-013 
 
2.8 Sensor Tegangan [7] 
Sensor tegangan merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi 
besar tegangan yang melalui suatu peralatan listrik. Sensor tegangan 
menggunakan rangkaian pembagi tegangan yang telah diberi penyearah 
terlebih dahulu. Penggunaan rangkaian pembagi tegangan dinilai lebih 
efisien dan juga lebih tepat karena digunakan untuk mengukur tegangan 
yang bernilai sangat kecil. Tegangan AC yang akan diukur harus 
disearahkan terlebih dahulu menggunakan rectifier pada Gambar 2.16 
agar menjadi sinyal DC. Rangkaian ini menggunakan kapasitor 10μF 50 
Volt dengan resistor 10K ¼ Watt, dan juga multiturn 100 K sebagai 
komponen pengatur nilai resistansi. Fungsi multiturn 10K ini sebagai alat 
pengatur tegangan yang telah disearahkan oleh rectifier sisir 5 A yang 
terletak sebelum rangkaian pembagi tegangan, pengaturan tegangan ini 
bertujuan agar bisa langsung diolah oleh mikrokontroler. 
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Gambar 2.16 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh 
 
2.9 Board Arduino Mega [8] 
Board Arduino Mega adalah sebuah sistem minimum berbasis 
mikrokontroler ATmega2560. Spesifikasi board Arduino berdasarkan 
datasheet adalah sebagai berikut : 
1. Tegangan aktif 5V 
2. Tegangan masukan 7-12V 
3. Tegangan masukan (batas) 6-20V 
4. Pin Input/Output Digital 54 (6 dapat digunakan sebagai PWM) 
5. Pin Input Analog 16 
6. Arus DC pin I/O 40 mA 
7. Arus DC pada 3,3V 50 mA 
8. Flash Memory 128 KB (ATmega328), 0,5 KB digunakan    
    bootloader 
9. SRAM 8 KB (ATmega328) 
10. EEPROM 4 KB (ATmega328) 
11. Clock Speed 16 MHz 
Board ini dilengkapi jack DC dengan ukuran tegangan antara 6-20 
Volt. Selain itu, board ini juga dilengkapi USB untuk komunikasi serial 
sehingga dapat dengan mudah dikoneksikan dengan PC. Bentuk fisik 
board Arduino pada Gambar 2.17. 
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Gambar 2.17 Board Arduino Mega 
 
2.10 Arduino IDE [8] 
Board Arduino dapat di program menggunakan software open 
source bawaan Arduino IDE. Arduino IDE adalah sebuah aplikasi 
crossplatform yang berbasis Bahasa pemrograman Processing dan 
Wiring. Arduino IDE di desain untuk mempermudah pemrograman 
dengan adanya kode editor yang dilengkapi dengan syntax highlighting, 
brace matching, dan indentasi otomatis untuk kemudahan pembacaan 
program, serta dapat melakukan proses compile dan upload program ke 




Gambar 2.18 Jendala Arduino IDE 
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        IDE Arduino adalah software yang sangat canggih ditulis dengan 
menggunakan Java. IDE Arduino terdiri dari: 
        1. Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna   
           menulis dan mengedit program dalam bahasa Processing. 
        2. Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa 
Processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah 
mikrokontroler tidak akan bisa memahami bahasa Processing. 
Yang bisa dipahami oleh mikrokontroler adalah kode biner. Itulah 
sebabnya compiler diperlukan dalam hal ini. 
       3. Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer  
           ke dalam memory di dalam papan Arduino. 
 
2.11 LCD (Liquid Crystal Display) [9] 
LCD (Liquid Crystal Display) bisa memunculkan gambar atau 
tulisan dikarenakan terdapat banyak sekali titik cahaya yang terdiri dari 
satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Fungsi pin yang terdapat 
pada LCD terlihat pada Gambar 2.19. Modul LCD memiliki karakteristik: 
1. Terdapat 16 x 2 karakter huruf yang bisa ditampilkan 
2. Terdapat 192 macam karakter 
3. Terdapat 80 x 8 bit display RAM (maksimal 80 karakter) 
4. Memiliki kemampuan penulisan dengan 8 bit maupun dengan 4  
 bit 
5. Dibangun dengan osilator local 
6. Satu sumber tegangan 5 Volt 
7. Otomatis reset saat tegangan dihidupkan 




Gambar 2.19 LCD (Liquid Crystal Display) 
 
2.12 Real Time Clock (RTC) [9] 
Real Time Clock (RTC) merupakan suatu chip IC yang memiliki 
fungsi untuk mempertahankan detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan 
informasi tahun. Tanggal pada akhir bulan secara otomatis disesuaikan 
dengan bulan dengan kurang dari 31 hari, termasuk koreksi untuk tahun. 
Jam beroperasi baik dalam 24 jam atau format 12 jam dengan indikator 
AM/PM aktif ketika kondisi low. Sebuah temperature yang presisi 
dikompensasi sebagai tegangan referensi. Rangkaian komparator 
memonitor status VCC untuk mendeteksi gangguan listrik, untuk 
memberikan output ulang dan secara otomatis terhubung ke sumber 
cadangan jika diperlukan. Selain itu, pin RST akan aktif ketika tegangan 
0 Volt yang dideteksi sebagai tombol tekan untuk menghasilkan perintah 
reset. Data-data yang tersimpan pada IC DS3231 disimpan pada register 
00H untuk detik, 01H untuk menit, 02H untuk jam, 03H untuk hari, 04H 
untuk tanggal, 05H untuk bulan, 06H untuk tahun, 07H untuk control dan 
RAM 56x8 pada register 08H-3FH. Register tersebut bisa diakses oleh 
mikrokontroler melalui bus I2C.M. Modul RTC dapat dilihat pada 




Gambar 2.20 Modul RTC 
 
 
Gambar 2.21 Skematik RTC 
 
2.13 SIM 900 atau GPRS dan GSM Shield [10] 
Modul SIM900 atau GSM dan GPRS Shield adalah komponen yang 
sangat diperlukan untuk komunikasi antara sistem dengan web server, ini 
dikarenakan fungsi modul SIM900 sebagai pengirim data dari sistem ke 
web server. Spesifikasi dari SIM900 terdapat pada Tabel 2.8, dan board 
SIM900 terdapat pada Gambar 2.22.  
AT Command adalah perintah yang dapat diberikan modem 
GSM/CDMA seperti untuk mengirim dan menerima data berbasis 
GSM/GPRS, atau mengirim dan menerima SMS. Modul SIM900 atau 
GSM dan GPRS Shield dikendalikan melalui perintah AT (GSM 07.07, 






Tabel 2.8 Spesifikasi SIM 900 
Spesifikasi 
Ukuran 77,2mm x 66,0mm x 1,6mm 
Indikator PWR, status LED, net status LED 
Power Supply 9~20 Volt, compatible with Arduino 





Gambar 2.22 Modul SIM 900 
 
2.14 Modem Maestro 100 GSM/GPRS Serial [10] 
Modem Maestro 100 GSM/GPRS Serial adalah komponen yang 
digunakan untuk komunikasi antara sistem dengan komputer server, 
fungsi dari Modem Maestro 100 ini adalah sebagai penerima data dari 
sistem ke komputer server.   
Maestro 100 merupakan modem GSM siap pakai untuk layanan 
voice, data, faks dan SMS. Ini juga mendukung GPRS Class 10 untuk 
transfer data berkecepatan tinggi. Maestro 100 dapat dengan mudah 
dikontrol dengan menggunakan AT Command  untuk semua jenis operasi. 
Dengan port RS232 9 pin standar dan konektor audio seperti telepon (via 
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kabel opsional). Spesifikasi dari Modem Maestro 100 terdapat pada Tabel 
2.9, Modem Maestro 100 terdapat pada Gambar 2.23.  
 
Tabel 2.9 Spesifikasi Modem Maestro 100 
Spesifikasi 
Ukuran/Berat 62.8mm x 60mm x 21.8mm/90gram 
Indikator Operating Status LED 
Input Voltage 6~32 Volt DC 
Interface RS-232, SIM, Micro-FIT™ 4-pin 
connector, SMA antenna connector 
Range Suhu Kerja (0C) -30 ~ +70 
 
2.15  MIT App Inventor [11] 
MIT App Inventor adalah sebuah tool yang digunakan untuk 
membuat aplikasi android yang dikembangkan Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Tool ini berbasis visual block programming yang 
dalam penggunaannya hanya dengan menyusun “blok” yang merupakan 
bagian dari simbol-simbol perintah. Framework visual programming ini 
Gambar 2.23 Modem Maestro 100 
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terkait dengan Bahasa pemrograman Scratch dari MIT, yang secara 
spesifik merupakan implementasi dari Open Block yang didistribusikan 
oleh MIT Scheller Teacher Education Program yg diambil dari riset yang 
dilakukan oleh Ricarose Roque. App Inventor memungkinkan pengguna 
baru untuk memprogram komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat 
lunak bagi sistem operasi Android. App Inventor menggunakan 
antarmuka grafis Gambar 2.24, serupa dengan antarmuka pengguna pada 
Scratch dan StarLogo TNG, yang memungkinkan pengguna untuk 
melakukan proses drag dan drop objek visual untuk menciptakan aplikasi 
yang bisa dijalankan pada perangkat Android. Dalam menciptakan App 
Inventor, Google telah melakukan riset yang berhubungan dengan 




Gambar 2.24 Antarmuka MIT App Inventor 
2.16 Delphi [11] 
Delphi adalah sebuah software atau perangkat lunak yang 
digunakan untuk mengembangkan aplikasi konsol, desktop, web, ataupun 
perangkat mobile. Produk ini pada awalnya dikembangkan oleh 
CodeGear sebagai divisi pengembangan perangkat lunak milik 
Embarcadero, divisi tersebut sebelumnya adalah milik Borland. Bahasa 
Delphi, atau dikenal pula sebagai object pascal (pascal dengan ekstensi 
pemrograman berorientasi objek (PBO/OOP)) pada mulanya ditujukan 
hanya untuk Microsoft Windows, namun saat ini telah mampu digunakan 
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untuk mengembangkan aplikasi untuk Mac OS X, iOS, Microsoft .NET 
framework. Bahasa pemrograman yang digunakan oleh Delphi umumnya 
adalah bahasa pemrograman pascal. Berikut ini adalah tampilan awal 
Delphi pada Gambar 2.25. 
 


























































3. BAB III 
PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALATSTEM 
KONTROL 
 
Pada bab ini akan dibahas mengenai perancangan dan pembuatan 
alat “Desain dan Prototipe Sistem Deteksi Gangguan Impedansi Tinggi 
pada SUTM 20 kV dengan Sistem Pelaporan Gangguan Menggunakan 
Komunikasi Data Modul GSM” yang dilakukan oleh Krisna Sadewa dan 
Iqbal Asad Kutsuro.  
Perancangan dan pembuatan alat tugas akhir ini dibagi menjadi tiga 
tahap yang dikerjakan oleh Iqbal Asad Kutsuro pada Sub Bab 3.1 
Perancangan Sistem Keseluruhan, Sub Bab 3.3 Perancangan Perangkat 
Keras (hardware) meliputi Sub Bab 3.2.2 Panel Deteksi Gangguan, Sub 
Bab 3.3.5 Sensor Arus dan Sub Bab 3.3.6 Sensor Tegangan.  
Krisna Sadewa pada Sub Bab 3.4 Perancangan Perangkat Lunak 
(Software) yang meliputi Sub Bab 3.4.1 Pemrograman Sistem Arduino 
IDE, Sub Bab 3.4.2 Pemrograman pada MIT App Inventor dan Sub Bab 
3.4.3 Pemrograman Software Mengunakan Delphi. 
 
3.1 Perancangan Sistem Keseluruhan 
Perancangan alat tugas akhir Krisna Sadewa dan Iqbal Asad Kutsuro 
mengambil contoh kondisi sebuah penyulang yang ada di Surabaya pada 
Gambar 3.1 yang merupakan gambar Penyulang Mayjend Sungkono yang 
menjadi dasar dari pembuatan tugas akhir ini, berdasarkan Data Induk 
Jaringan (DIJ) dari UP PLN Rayon Dukuh Kupang didapat data sebagai 
berikut :  
Nama Penyulang     : Penyulang Mayjend Sungkono  
Panjang Penyulang  : 4,1 km 
Jenis Konduktor      : AAAC (150 mm²) 




Gambar 3.1 Penyulang Mayjend Sungkono 
 
Dengan adanya perancangan sistem keseluruhan dari penyulang 
Mayjend Sungkono, nantiya akan dibuat sebagai dasar dari perancagan 
dan penggambaran lokasi terjadinya gangguan pada keadaan yang 
sebenarnya dengan spesifikasi panjang penyulang 4 KM yang 
menggunakan kabel tanpa isolasi (AAAC) dengan diameter 150 mm² 
yang di supply dari GI Darmo Grande. 
Pada tugas akhir ini gangguan pada sistem adalah gangguan satu 
fasa ke tanah dan gangguan antar fasa yang akan menyebabkan perubahan 
arus dan tegangan yang nantinya akan dideteksi oleh sensor arus dan 
sensor tegangan yang nantinya akan diolah oleh mikrokontroler dan 
ditampilkan pada LCD panel. Selain itu juga akan dikirimkan informasi 
berupa SMS ke smartphone dan juga ke komputer server.  
Perancangan sistem secara keseluruhan dalam pembuatan alat yang 
digunakan oleh Krisna Sadewa dan Iqbal Asad Kutsuro diperlihatkan 
dengan diagram fungsional sistem pada Gambar 3.2.  
Perancangan sistem secara keseluruhan dalam pembuatan alat yang 
digunakan oleh Krisna Sadewa dan Iqbal Asad Kutsuro diperlihatkan 
dengan pembagian modul simulasi gangguan untuk Iqbal Asad Kutsuro 
pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 dan panel deteksi gangguan untuk 
Krisna Sadewa pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.2 Diagram Fungsional Sistem 
3.2 Perancangan Mekanik 
Pada perancangan mekanik tugas akhir ini terbagi menjadi tiga 
yakni perancangan Modul Gangguan, Panel Box (Hardware) dan 
perancangan Software. 
Perancangan Modul Gangguan dalam pembuatan alat yang 
dikerjakan oleh Iqbal Asad Kutsuro diantaranya yakni pada Sub Bab 3.2.1 
Perancangan Modul Gangguan, sedangkan Krisna Sadewa pada 
perancangan Panel Box  pada Sub Bab 3.2.2 Perancangan Panel Box. 
Perancangan hardware dalam pembuatan alat yang digunakan oleh 
Iqbal Asad Kutsuro yakni pada Sub Bab 3.3 Perancangan Hardware.     
Perancangan software dalam pembuatan alat yang digunakan oleh 
Krisna Sadewa yakni pada Sub Bab 3.4 Perancangan Software. 
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3.2.1 Perancangan Modul Gangguan 
Pada prototipe modul gangguan ini yang dikerjakan oleh Iqbal Asad 
Kutsuro meliputi Sub Bab 3.2.1.1 Trafo Step Down 380V/12V, Sub Bab 
3.2.1.2 Penentuan Besar Tahanan, Sub Bab 3.2.1.3 Penentuan Nilai NGR.  
Modul ini didesain mendekati sistem jaringan distribusi listrik dimana 
tetap menggunakan jaringan 3 fasa R, S, T, dan juga dilengkapi dengan 
jaringan netral atau grounding seperti Gambar 3.3. Modul gangguan ini 
merupakan representatif dari jaringan distribusi sistem tenaga listrik 20 
kV yang dimulai dari trafo GI ke saluran penyulang hingga sampai ke 
beban atau pelanggan tegangan menengah. Nantinya panel pendeteksi 
gangguan akan di tempatkan pada posisi pangkal penyulang pada gardu 
induk.  
 
Gambar 3.3 Skema Rangkaian Modul Gangguan 
 
Pada perancangan modul simulasi gangguan ini dibuat dari kotak 
kayu yang memiliki dimensi 100 cm x 60 cm x 15 cm dan terdiri dari 5 
buah sakelar gangguan (1 untuk tiap fasa dan 2 untuk antar fasa), 12 
resistor dengan nilai 0,33 Ohm (4 untuk tiap fasa), MCB 6 Ampere 3 fasa, 
dan 3 buah lampu 15 Watt sebagai indikator pada Gambar 3.4. Untuk tiap 
resitor dengan nilai 0,33 Ohm mewaliki nilai tahanan tiap 1 km pada 
konduktor AAAC pada SUTM. Terdapat 3 fasa R,S,T yang tiap fasanya 
terdapat 4 buah resistor 0,33 Ohm yang diseri. Selain itu pada modul 
gangguan ini juga dipasang lampu di masing-masing resistor untuk 
menggambarkan kondisi adanya beban pada setiap 1 km. untuk 
mempercantik modul gangguan juga akan dibuatkan maket yang 
menggambarkan kondisi seperti pada kondisi nyata sehingga diharapkan 
modul gangguan ini dapat memberi kesan yang bagus saat digunakan. 




Gambar 3.4 Skema Prototipe Modul Gangguan 
 
3.2.1.1 Trafo Step Down 380V / 12V 
Pada modul simulasi gangguan ini digunakan Trafo Step Down 
380/12 Volt sebagai sumber tegangan dan arus dari modul gangguan. 
Trafo Step Down merupakan suatu alat yang berhubungan dengan 
perangkat elektronik sebagai alat yang dapat menurunkan arus atau 
tegangan listrik. Pada Trafo Step Down ini memiliki jumlah kumparan 
sekunder lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kumparan primer. 
Hal ini dikarenakan dengan sedikitnya kumparan yang melilit medan 
magnet, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil, hal inilah yang 
menyebabkan mengapa jumlah kumparan sekunder lebih sedikit daripada 
kumparan primer pada trafo jenis ini. Untuk menentukan batasan arus 
Short Circuit maka harus mencari arus maksimal yang dapat ditahan oleh 
trafo dengan Persamaan 3.1. 
 






= 48,12 𝐴................................................(3.1) 
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Pengguanaan trafo Step Down adalah sebagai permodelan dari 
gardu induk yang menggunakan Trafo Step Down 70/20 kV di keadaan 
nyata. Dengan permodelan ini diharapkan nanti dapat menggantikan 
fungsi sumber tiga fasa yang digunakan karena pada modul gangguan ini 
akan sering dilakukan pengujian hubung singkat, maka dari itu untuk 
menghindari trip dari saluran tiga fasa langsung. Untuk model trafo dapat 
dilihat pada Gambar 3.5. 
 
 
Gambar 3.5 Trafo Step Down 380/12 Volt 
 
3.2.1.2 Penentuan Besaran Tahanan 
Proses simulasi gangguan dilakukan dengan menentukan besaran 
tahanan dimana mewakili tahanan sepanjang konduktor SUTM dimana 
konduktor yang digunakan menggunakan tipe AAAC tanpa isolasi, 
berdasarkan SPLN (Standar Perusahaan Umum Listrik Negara) 64 : tahun 
1995 tentang Impedansi Kawat Penghantar adapun spesifikasinya tertera 
















16 2,2563 2,0161 + j 0,4036 
25 2,8203 1,2903 + j 0,3895 
35 3,3371 0,9217 + j 0,3790 
50 3,9886 0,6452 + j 0,3678 
70 4,7193 0,4608 + j 0,3572 
95 5,4979 0,3096 + j 0,3449 
150 5,2365 0,2162 + j 0,3305 
 
Berdasarkan data pada Tabel 3.1 resistansi pada kabel AAAC yang 
sesuai dengan perancangan tugas akhir ini berdasarkan data penyulang 
Mayjend Sungkono yang menggunakan kabel AAAC dengan luas 
penampang 150 mm2 yakni sebesar 0,2162 + j 0,3305 dimana sudah 
dalam bentuk impedansi urutan positif. Sehingga didapatkan impedansi 
saluran dengan menggunakan Persamaan 3.2 dimana R adalah resistansi 
dan X adalah reaktansi 
 
Z  = R + jX.......................................................................................... (3.2) 
 
Karena simulasi gangguan hanya berjarak 4 KM dimana tidak 
lebih dari 50 Mil maka jaringan dapat di kalsifikasikan menjadi saluran 
pendek sehingga hanya mengguanakan R (Resistansi) dan X (Reaktansi) 
hanya diwakii oleh L (Induktansi). 
 
Z    = 0,2162 + j0,3305........................................................................(3.3) 
Z    = √0,21622 + 0,33052    
Z    = 0,39 Ohm / km 
 
Dengan nilai impedansi sebesar 0,39 Ohm/km maka dengan 
mensubstitusikan Persamaan 3.2 hukum Ohm dengan Persamaan 3.3. 
Sehingga jarak gangguan dapat dicari dengan Persamaan 3.4. 
 
𝑍 =  
𝑉𝑓
𝐼𝑓
   ............................................................................................. (3.4) 
Jarak Z 0,39  ...................................................................(3.5) 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 =  
𝑉𝑓
𝐼𝑓
 ÷ 0,39  ..........................................................................(3.6) 
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 Sehingga rumus untuk menentukan jarak didapat dengan 
menggunakan Persamaan 3.5 dan Persamaan 3.6.  
 
3.2.1.3 Penentuan Nilai NGR (Neutral Grounding Resistance) 
Pada kondisi nyata untuk sistem Jawa Timur yang menggunakan 
pentanahan dengan tahanan tingi maka nilai tahanan yang digunakan 
adalah 500 Ohm dengan arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah 
maksimal 25A jika mengunakan saluran udara. Untuk dapat membatasi 
arus Short Circuit sebesar 25 A seperti maka diperlukan perhitungan nilai 
NGR. Dengan Batasan arus 25 A maka nilai resistor yang digunakan 
didapat dengan menggunakan Persamaan 3.7. 
 
𝑁𝑔𝑟 =  
𝑉𝐿−𝑁
𝐼𝑠𝑐
  ......................................................................................(3.7) 




𝑁𝑔𝑟 =  0,27 𝑂ℎ𝑚 
 
3.2.2 Perancangan Panel Box 
Pada perancangan Panel Box dibuat dari kotak berbahan kayu yang 
memliki ukuran 35 cm x 15 cm x 42 cm. Pada kotak panel terdapat 3 buah 
lampu indikator dan layar lcd (16 x 2) pada Gambar 3.6. Ketiga buah 
lampu indikator digunakan untuk menandakan fasa mana yang 
mengalami gangguan, dan LCD akan menampilkan besar arus gangguan, 




Gambar 3.6 Panel Box 
 
3.3 Perancangan Hardware 
Pada perancangan hardware pada tugas akhir ini yang dikerjakan 
oleh Krisna Sadewa meliputi Sub Bab 3.3.1 LCD (Liquid Crystal 
Display), Sub Bab 3.3.2 Perancangan Power Supply, Sub Bab 3.3.3 RTC 
(Real Time Clock), Sub Bab 3.3.4 Perancangan SIM900, Sub Bab 3.3.5 
Sensor Arus, dan Sub Bab Sensor Tegangan yang terdiri dari rangkaian 
sensor arus YHDC 30A/1V, Perencanaan Power Supply, perencangan 
rangkaian sensor tegangan, modul RTC, rangkaian  
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Arduino Mega, rangkaian LCD, modem GSM SIM900. Tampilan 
perencanaan hardware terdapat pada Gambar 3.7. 
 
 
3.3.1 LCD (Liquid Crystal Display) 
LCD berfungsi menampilkan karakter yang telah diproses oleh 
kontroler, yang bertujuan menginformasikan data yang sedang 
berlangsung atau telah diproses dalam bentuk karakter. LCD yang 
digunakan pada perancangan alat ini menggunakan LCD 16x2. Maksud 
dari 16x2 adalah mewakili 16 kolom dan 2 baris, berarti LCD ini dapat 
menampilkan karakter pada sepanjang 32 buah dengan masing-masing 
Gambar 3.7 Isi Panel Box 
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kolom maksimal berisi 16 buah karakter. LCD ini membutuhkan power 
supply sebesar 5 Volt DC dan pin yang digunakan pada LCD pada alat ini 
yakni pin CONTR, RS, RW, E, D4, D5, D6, D7. Pada pin LCD yang 
diguakan di hubungkan dengan pin yang ada di Arduino yakni pin 
CONTR dihubungkan dengan potensio 10k Ohm untuk mengatur 
kecerahan pada karakter yang di tampilkan LCD pin RS, E, D4, D5, D6 
dan D7 di hubungkan pada pin 7, 6, 5, 4, 3 dan 2 secara berurutan dan pin 
RW di hubungkan dengan ground. Rangkaian LCD ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.8 berikut.  
 
 
Gambar 3.8 Rangkaian LCD 
 
Data yang akan di tampilkan pada LCD yakni kondisi Jaringan dan 
menampilkan tanggal, bulan dan waktu. 
 
3.3.2 Perancangan Power Supply 
 Rangkaian power supply berfungsi sebagai catu daya Arduino 
Mega, sensor, dan modem SIM900. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini 
digunakanlah powerbank sebagai power supply dengan tegangan sebesar 
+5V 
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+5Volt. Rangkaian power supply dengan Arduino Mega untuk tugas akhir 





Gambar 3.9 Skema Powerbank  ke Arduino Mega 
 
3.3.3 RTC (Real Time Clock) 
Rangkaian modul RTC dihubungkan pada Arduino Mega, SDA dan 
SCL pada pin modul RTC dihubungkan pada pin 20 dan pin 21 Arduino 
Mega, pin VCC pada RTC dihubungkan pada pin 5V Arduino Mega 
sedangkan pin GND di hubungkan dengan pin Ground pada Arduino 
Mega. Tipe RTC yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah RTC 
DS3231. RTC DS3231 menyediakan pewaktu dalam detik, menit, jam, 




Gambar 3.10 Skema Perancangan RTC 
 
3.3.4 Perancangan SIM900 
SIM900 berfungsi sebagai modem GSM atau modem GPRS. Pada 
SIM900 yang digunakan pada tugas akhir ini yakni sebagai modem GSM. 
SIM900 yang digunakan adalah “IComSat GSM / GPRS SIM900 Module 
Expansion Board Shield with Antenna For Arduino Mega” dimana modul 
ini berbentuk shield dimana dapat terintegrasi langsung dengan Arduino 
Mega 2560. SIM900 mengambil tegangan sumber sebesar 5 Volt DC dari 
Arduino Mega 2560. Pin 19 (RX1) dari Arduino Mega disambungkan 
dengan TX7 dari modul SIM900. Pin 18 (TX1) dari Arduino Mega 
tersambung dengan pin RX7 yang terdapat pada modul SIM900. Gambar 
dari SIM900 yang dihubungkan dengan Arduino Mega 2560 terdapat 
pada Gambar 3.11. 
 
Gambar 3.11 Skema Shield SIM900 dengan Arduino Mega 2560 
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Pada perancangan SIM900 menggunakan pin serial 1 yakni pada pin 
18, 19 yang digunakan untuk pengiriman data dan AT command dari 
Arduino ke shield SIM900, juga sebagai penerima data dari shield 
SIM900 ke Arduino. 
3.3.5 Sensor Arus 
Sensor arus merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membaca 
nilai arus. Sensor yang digunakan pada perancangan alat ini yakni sensor 
arus YHDC 30 A/1 V. Pada perancangan simulasi gangguan, Karena arus 
yang di timbulkan oleh gangguan hubung singkat bernilai kurang dari 30 
A maka menggunakan sensor arus dengan rating kerja 30 A pada Gambar 
3.12 Sensor arus ini mempunyai pembacaan batas arus maksimum 
bernilai 30 A dan pada keluarannya menghasilkan tegangan bernilai 
maksimal 1 V DC oleh karena itu output dari sensor arus bisa langsung 
masuk dan terbaca di mikrokontroler dengan menggunakan rangkaian 
pengkondisi sinyal pada Gambar 3.13 yang berfungsi untuk menstabilkan 
ripple yang ada. 
 
 




Gambar 3.13 Rangkaian Pengkondisi Sinyal 
 
Pengkondisi sinyal pada sensor arus ini menggunakan rangkaian 
dengan kombinasi dua resistor 10 K pada R1 dan R2, R3 dan R6, dan R4 
dan R7 lalu kapasitor 10μF pada C1, C2, dan C3. Sensor arus ini 
memungkinkan pembacaan lonjakan arus yang terjadi akibat hubung 
singkat. Perubahan yang akan dibaca yakni titik puncak arus yang terjadi 
sesaat saat terjadi hubung singkat. 
3.3.6 Sensor Tegangan 
Sensor tegangan merupakan alat yang digunakan untuk membaca 
nilai besaran tegangan yang melalui suatu peralatan listrik. Pada 
perancangan alat ini sensor tegangan menggunakan rangkaian pembagi 
tegangan dan rangkaian penyearah dengan skema perancangan pada 
Gambar 3.14 dan Gambar 3.15. 
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Gambar 3.14 Skema Rangkaian Rectifier 
 
 
Gambar 3.15 Skema Rangkaian Pembagi Tegangan 
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Pada Gambar 3.15 menggunakan kapasitor 10μF 50 Volt pada C1, 
C2, dan C3. Resistor 10K ¼ Watt pada R1, R2, R3, dan juga multiturn 
100 K pada R4, R5, R6 sebagai komponen pengatur nilai resistansi. 
Fungsi multiturn 10K ini sebagai alat pengatur tegangan yang telah 
disearahkan oleh rectifier sisir 5 A pada B1, B2, dan B3 yang terletak 
sebelum rangkaian pembagi tegangan. 
 
3.4 Perancangan Software 
Perancanagan software di tugas akhir ini dikerjakan oleh Krisna 
Sadewa yang meliputi Sub Bab 3.4.1 Pemrograman Sistem Arduino IDE, 
Sub Bab 3.4.2 Pemrograman pada APP Inventor, dan Sub Bab 3.4.3 
Pemrograman pada Delphi yang terbagi dari tiga bagian yakni 
perancangan software pada Arduino IDE, perancangan software dengan 
App Inventor yang akan menjadi tampilan pada Android, dan 
perancangan software dengan Delphi sebagai server. 
3.4.1 Pemrograman Sistem Arduino IDE  
Pemrograman untuk hardware Arduino Mega menggunakan 
program Arduino IDE. Flowchart pemrograman mikrokontroler dapat 
dilihat pada Gambar 3.16, Gambar 3.17, dan Gambar 3.18. Berdasarkan 
flowchart yang terlihat pada Gambar 3.16 sampai 3.18 penjelasan 
algoritma pada program Arduino Mega, yakni :  
 
1. Arduino Mega aktif melakukan inisialisasi variabel data sensor 
arus dan sensor tegangan jalur R, S, T. 
2. Pembacaaan nilai arus dan nilai tegangan jalur R, S dan T 
3. Jika ArusFasa_R2 (arus fasa R terbaca sebelumnya) lebih besar 
dari ArusFasa_R (arus fasa R terbaca sekarang) dan jika 
ArusFasa_S2 (arus fasa S terbaca sebelumnya) lebih besar dari 
ArusFasa_S (arus fasa S terbaca sekarang) maka Isc_RS (arus 
hubung singkat dua fasa R dan S) = (ArusFasa_R2 + 
ArusFasa_S2)/2, TeganganFasa_RS (Tegangan rata-rata fasa R 
dan S) = (TeganganFasa_R + TeganganFasa_S)/2, dan 
perhitungan (jarak gangguan dua fasa R dan fasa S) jarak_RS = 
(TeganganFasa_RS / Isc_RS) / 0,33. 
4. Jika Isc_RS lebih besar sama dengan 5 maka indikator fasa R 
dan fasa S gangguan akan menyala, LCD akan menampilkan 
fasa yang terganggu, jarak gangguan dan besar arus hubung 
singkat. 
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5. Setelah itu mengirimkan data gangguan meliputi jarak, Isc dan 
waktu terjadi gangguan melalui SMS. 
6. Jika ArusFasa_R2 (arus fasa R terbaca sebelumnya) lebih besar 
dari ArusFasa_R (arus fasa R terbaca sekarang) dan jika 
ArusFasa_S2 (arus fasa S terbaca sebelumnya) tidak lebih besar 
dari ArusFasa_S (arus fasa S terbaca sekarang) maka Isc_R (arus 
hubung singkat fasa R) = ArusFasa_R2 dan perhitungan (jarak 
gangguan fasa R) jarak_R = (TeganganFasa_R / Isc_R) / 0,33. 
7. Jika Isc_R lebih besar sama dengan 5 maka indikator fasa R 
gangguan akan menyala, LCD akan menampilkan fasa yang 
terganggu, jarak gangguan dan besar arus hubung singkat. 
8. Setelah itu mengirimkan data gangguan meliputi jarak, Isc dan 
waktu terjadi gangguan melalui SMS. 
9. Ketika arus fasa R terbaca sebelumnya tidak lebih besar dari arus 
fasa R terbaca sekarang maka arus fasa R terbaca sebelumnya = 
arus terbaca R terbaca sekarang. 
10. Jika ArusFasa_S2 (arus fasa S terbaca sebelumnya) lebih besar 
dari ArusFasa_S (arus fasa S terbaca sekarang) dan jika 
ArusFasa_T2 (arus fasa T terbaca sebelumnya) lebih besar dari 
ArusFasa_T (arus fasa T terbaca sekarang) maka Isc_ST (arus 
hubung singkat dua fasa S dan T) = (ArusFasa_S2 + 
ArusFasa_T2)/2, TeganganFasa_ST (Tegangan rata-rata fasa S 
dan T) = (TeganganFasa_S + TeganganFasa_T)/2, dan 
perhitungan (jarak gangguan dua fasa S dan fasa T) jarak_ST = 
(TeganganFasa_ST / Isc_ST) / 0,33. 
11. Jika Isc_ST lebih besar sama dengan 5 maka indikator fasa S dan 
fasa T gangguan akan menyala, LCD akan menampilkan fasa 
yang terganggu, jarak gangguan dan besar arus hubung singkat. 
12. Setelah itu mengirimkan data gangguan meliputi jarak, Isc dan 
waktu terjadi gangguan melalui SMS. 
13. Jika ArusFasa_S2 (arus fasa S terbaca sebelumnya) lebih besar 
dari ArusFasa_S (arus fasa S terbaca sekarang) dan jika 
ArusFasa_T2 (arus fasa T terbaca sebelumnya) tidak lebih besar 
dari ArusFasa_T (arus fasa T terbaca sekarang) maka Isc_S (arus 
hubung singkat fasa S) = ArusFasa_S2 dan perhitungan (jarak 
gangguan fasa S) jarak_S = (TeganganFasa_S / Isc_S) / 0,33. 
14. Jika Isc_S lebih besar sama dengan 5 maka indikator fasa S 
gangguan akan menyala, LCD akan menampilkan fasa yang 
terganggu, jarak gangguan dan besar arus hubung singkat. 
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15. Setelah itu mengirimkan data gangguan meliputi jarak, Isc dan 
waktu terjadi gangguan melalui SMS. 
16. Ketika arus fasa S terbaca sebelumnya tidak lebih besar dari arus 
fasa S terbaca sekarang maka arus fasa S terbaca sebelumnya = 
arus terbaca S terbaca sekarang. 
17. Jika ArusFasa_T2 (arus fasa T terbaca sebelumnya) lebih besar 
dari ArusFasa_T (arus fasa T terbaca sekarang) maka Isc_T (arus 
hubung singkat fasa T) = ArusFasa_T2 dan perhitungan (jarak 
gangguan fasa T) jarak_T = (TeganganFasa_T / Isc_T) / 0,33. 
18. Ketika arus fasa T terbaca sebelumnya tidak lebih besar dari arus 
fasa T terbaca sekarang maka arus fasa T terbaca sebelumnya = 
arus terbaca T terbaca sekarang. 
 
 









Gambar 3.18 Flowchart 3  Program Arduino  
3.4.2 Pemrograman pada App Inventor 
Pada pemrograman App Inventor terbagi menjadi 3 Screen yang 
akan menjadi tampilan Android ketika menerima SMS yang dikirimkan 
oleh hardware. 
1. Tampilan screen 1 pada aplikasi  
Tampilan pada screen 1 merupakan tampilan halaman 
utama ketika aplikasi pertama kali dibuka di tunjakan pada 
Gambar 3.19. Pada screen 1 ini terdapat tombol access untuk 
mengakses aplikasi selain itu juga dilengkapi pengaman berupa 
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password untuk bisa mengakses aplikasi ini. Flowchart 
pemrograman pada screen 1 terlihat pada Gambar 3.20. 
 
 




Gambar 3.20 Flowchart Screen 1 
 
         2. Tampilan screen 2 pada aplikasi  
        Pada tampilan screen 2 terdapat textbox yang akan 
menampilkan pesan yang telah diterima dan nomor pengirim 
terlihat pada Gambar 3.21. Pada halaman ini juga terdapat 
beberapa tombol diantaranya save message untuk menyimpan 
pesan, check on map untuk melihat lokasi gangguan pada peta 
lokasi penyulang Meyjend Sungkono dan tombol Data Log 
untuk melihat seluruh SMS yang pernah diterima sebelumnya. 
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          3. Tampilan screen 3 pada aplikasi  
         Pada tampilan screen 3 merupakan screen yang digunakan 
untuk mengakses data log dari SMS gangguan yang telah 
diterima sebelumnya, dengan menekan tombol check data log. 
Yang terakhir adalah tombol reset untuk melakukan reset 
mikrokontroler secara remote melalui Android. Tampilan screen 
3 dapat dilihat pada Gambar 3.23 pemrograman block screen 3 
ditunjukkan pada Gambar 3.24. 
 
 





Gambar 3.24 Flowchart Screen 3 
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3.4.3 Pemrograman pada Delphi 
Pada tugas akhir ini perancangan aplikasi server menggunakan 
software Delphi untuk membuat tampilan HMI (Human Machine 
Interface). Desain tampilan HMI dapat dilihat pada Gambar 3.25 Serta 





Gambar 3.25 Tampilan HMI (Human Machine Interface) pada Delphi 
 
Berdasarkan flowchart pada Gambar 3.26 dapat dijabarkan 
algoritmanya sebagai berikut: 
1. Ketika program di Run yang dilakukan oleh user pertama kali 
yakni melakukan setting modem. 
2. Delphi akan melakukan pengecekan , apabila modem telah 
tersambung maka akan dilakukan pembacaan melalui 
ComPort1. Jika belum tersambung maka akan dilakukan setting 
ulang modem. 
3. Membaca data melalui ComPort1, kemudian dilakukan 
pengecekan apakah ada SMS masuk?, Jika ada maka ambil data 
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SMS. Jika tidak maka lakukan pengecekan lagi ada SMS atau 
tidak. 
4. Ketika data SMS sudah diambil maka lakukan pemisahan data 
SMS menjadi beberapa parameter baru. 
5. Setelah data SMS dipisah menjadi parameter baru simpan 
parameter baru tersebut pada database  
6. Program selesai. 










































4. BAB IV 
PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 
 
Pada bab ini akan membahas mengenai hasil pengujian dan Analisa 
atas penyusunan alat untuk “Desain Prototipe Sistem Deteksi Gangguan 
Impedansi Tinggi Pada SUTM 20 kV dengan Sistem Pelaporan Gangguan 
Menggunakan Komunikasi Data Modul GSM “. Data pengujian sangat 
diperlukan untuk implementasi dalam dunia nyata. Pengujian sistem ini 
untuk mengetahui apakah alat yang sudah dibuat bisa berjalan dengan 




Gambar 4.1 Pengujian Keseluruhan Sistem 
 
Pengujian merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan 
untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan yang 
direncanakan. Kesesuaian sistem dengan perencanaan dapat dilihat dari 
hasil-hasil yang dicapai pada pengujian sistem. Pengujian juga bertujuan 
untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem yang telah 
dibuat. Hasil pengujian tersebut akan dianalisa untuk mengetahui 
penyebab terjadinya kekurangan atau kesalahan dalam sistem. Pengujian 
tersebut meliputi : 
1. Pengujian Arduino Mega 2560 
2. Pengujian Power Supply 
3. Pengujian Real Time Clock (RTC) 
4. Pengujian LCD (Liquid Crystal Display) 
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5. Pengujian CT Sensor YHDC ST-013 
6. Pengujian Sensor Tegangan 
7. Pengujian Komunikasi SIM 900 
8. Pengujian Short Circuit dan Open Circuit Transformator 
9. Pengujian Arus Hubung Singkat 
10. Pengujian Modul Gangguan 
11. Pengujian Keseluruhan 
 
Dari pengujian yang telah dibuat tersebut, selanjutnya Krisna 
Sadewa akan melakukan pengujian dan analisa dari berbagai komponen 
sistem diantaranya pada Sub Bab 4.1 Pengujian Arduino Mega 2560 dan 
Sub Bab 4.7 Pengujian Komunikasi SIM900. 
Dari hardware yang telah dibuat tersebut, selanjutnya Iqbal Asad 
Kutsuro akan melakukan pengujian dan analisa dari berbagai komponen 
sistem diantaranya pada Sub Bab 4.8 Pengujian Short Circuit dan Open 
Circuit, pada Sub Bab 4.9 Pengujian Arus Hubung Singkat dan Sub Bab 
4.10 Pengujian Modul Gangguan. 
Setelah semuanya selesai nantinya Krisna Sadewa dan Iqbal Asad 
Kutsuro akan melakukan pengujian dan Analisa dari Sub Bab 4.11 
Pengujian Keseluruhan. 
 
4.1 Pengujian Arduino Mega 2560 
Pengujian ini dilakukan terhadap board Arduino Mega 2560. 
Pengujian ini dlakukan agar dapat mengetahui kondisi arduino saat aktif, 
selain itu dapat diketahui apakah arduino dalam kondisi bagus atau tidak. 
Pengujian dilakukan pada pin yang yang digunakan pada sistem alat ini 
yakni pin A0 s/d A7, D0 s/d D7, D14 s/d D21 milik Arduino Mega dengan 
cara mengatur keluarannya pada logika 1 dan 0 dengan mengunggah 
program ke board Arduino. Gambar 4.2 (a) merupakan program untuk 
memberikan tegangan pada pin Arduino berlogika 1 atau sebesar 5 Volt 
sedangkan pada Gambar 4.2 (b) merupakan program untuk memberikan 
tegangan keluaran pada pin Arduino berlogika 0 atau 0 Volt. Kemudian 
memeriksa besar keluaran tegangan pada setiap pin dan pada pengujian 





                (a)         (b) 
          
Gambar 4.2 Flowchart Pengujian Arduino 
 




Tabel 4.1 Hasil Pengujian Arduino Mega 2560 
Pin V Logika 1 V Logika 0 
A0 4,99 Volt 0 Volt 
A1 4,99 Volt 0 Volt 
A2 4,99 Volt 0 Volt 
A3 4,99 Volt 0 Volt 
A4 4,99 Volt 0 Volt 
A5 4,99 Volt 0 Volt 
A6 4,99 Volt 0 Volt 
A7 4,99 Volt 0 Volt 
D0 4,99 Volt 0 Volt 
D1 4,99 Volt 0 Volt 
D2 4,99 Volt 0 Volt 
D3 4,99 Volt 0 Volt 
D4 4,99 Volt 0 Volt 
D5 4,99 Volt 0 Volt 
D6 4,99 Volt 0 Volt 
D7 4,99 Volt 0 Volt 
D14 4,99 Volt 0 Volt 
D15 4,99 Volt 0 Volt 
D16 4,99 Volt 0 Volt 
D17 4,99 Volt 0 Volt 
D18 4,99 Volt 0 Volt 
D19 4,99 Volt 0 Volt 





4.2 Pengujian Power Supply 
Dalam pengujian power supply ini menggunakan powerbank 
berkapasitas 12000 mAh dengan output DC 5 V/2.4 A. Pengujian pada 
powerbank ini dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah powerbank 
ini bekerja dengan bagus dan tidak terdapat kerusakan. Selain itu 
pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah powerbank ini 
kompatibel dengan arduino. Prosedur pengujian yang di diambil yakni 
data tegangan dan arus saja. Pengujian arus dilakukan dengan 
menggunakan clampmeter ke salah satu kabel sepert Gambar 4.4 lalu 
untuk pengujian tegangan dilakukan dengna mengukur tegangan 









Gambar 4.5 Skema Pengujian Power Supply 
 
Dari data pada Tabel 4.2 bahwa tegangan keluaran powerbank 5,12 
Volt. Nilai ini masih termasuk range kerja mikrokontroler atmega 2560 
yakni 3,3 – 5,5 Volt. Sehingga tegangan powerbank masih dapat 
digunakan untuk memberikan supply ke rangkaian Arduino. 
 
Tabel 4.2 Pengujian Powerbank 
V out I out 
5,12 V 0,15 A 
4.3 Pengujian Real Time Clock (RTC) 
Pengujian pada RTC ini dilakukan agar dapat mengetahui 
berapakah error waktu yang dihasilkan oleh RTC karena RTC adalah 
merupakan modul yang mengolah data waktu seperti waktu asli tetapi 
harus disesuaikan terlebih dahulu menggunakan program. Pengujian ini 
dilakukan dengan menggunakan flowchart program yang dimasukan ke 




Gambar 4.6 Flowchart Pengujian RTC 
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Gambar 4.7  Pengujian RTC 
 
Pada Tabel 4.3 ditunjukkan hasil pengujian RTC. Hasil pengujian 
menunjukkan waktu dan tanggal pada RTC telah sesuai dengan tanggal 
dan waktu pada PC pada Gambar 4.7 dalam 5 kali pengambilan data per 
detik dengan selisih rata–rata 0 detik, maka dapat disimpulkan bahwa 
RTC telah sesuai dan dapat digunakan pada sistem. 
 
Tabel 4.3 Hasil Pengujian RTC 
No Waktu RTC Waktu PC Selisih 
1 01 : 39 : 54 01 : 39 : 54 0 Detik 
2 01 : 42 : 07 01 : 42 : 07 0 Detik 
3 01 : 43 : 34 01 : 43 : 34 0 Detik 
4 01 : 50 : 46 01 : 50 : 46 0 Detik 
5 02 : 00 : 01 02 : 00 : 01 0 Detik 
 
4.4 Pengujian Liquid Crystal Display (LCD) 
Pengujian LCD ini dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah 
LCD bekerja dalam kondisi bagus dan tidak ada kerusakan pada LCD. 
Pengujian LCD dilakukan dengan cara menambahkan program pada 
mikrokontroler Arduino untuk menampilkan karakter pada LCD. Pada 
pengujian LCD kali ini menggunakan LCD 16 x 2, pengujian kami 
lakukan dengan memberi program untuk menampilkan karakter “ 
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BISMILLAH” pada baris pertama dan “LULUS TA” pada baris 
selanjutnya pada Arduino flowchart pemrograman pada Gambar 4.8 dan 




Gambar 4.8 Flowchart Pengujian LCD 
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Gambar 4.9 Hasil Tampilan LCD  
 
4.5 Pengujian CT Sensor YHDC ST-013 
Pada pengujian sensor arus ini, kami melakukan kalibrasi CT 
Sensor YHDC ST-013 untuk mendapatkan tingkat akurasi pembacaan 
arus sebaik mungkin. Pengujian dilakukan kepada 3 sensor arus yang 
kami gunakan yang nantinya akan mewakili fasa R, S, T dengan 
menggunakan variasi arus gangguan yang berubah ubah nilainya. 
Pengujian ini dilakukan dengan menguji CT sensor satu per satu dimana 
CT 1 mewakili fasa R, CT 2 mewakili fasa S, dan CT 3 mewakili fasa T. 
Pengujian ini dilakukan agar kita bisa mendapatkan nilai analog yang 
dibaca oleh arduino dari nilai tegangan output CT sensor yang sudah 
berupa tegangan yang muncul pada display. Kalibrasi yang dilakukan ini 
dilakukan satu per satu untuk masing-masing CT sensor. Pada 
pengukuran pertama digunakan Persamaan ICAL yang diambil dari 
datasheet CT Sensor YHDC ST-013. Skema pengujian CT sensor dapat 




Gambar 4.10 Skema Pengujian CT Sensor 
 
Untuk mendapatkan hasil yang sesuai maka perlu adanya inisialisasi 
penentuan ICAL atau Persamaan kalibrasi yang dapat dihitung dengan 
menggunakan Persamaan 4.1.  
 










𝐼𝐶𝐴𝐿 = 29,0322 
 
Dengan memasukan nilai ICAL sebagai persamaan awal kemudian 
kita masukkan kedalam program pengujian CT sensor pada Gambar 4.11 




Gambar 4.11 Program Pengujian CT Sensor 
 
Tabel 4.4 Hasil Sensing Awal CT Sensor 
 
No 













1 3,64 1,85 2,25 2,06 2,25 2 
2 7,89 4,14 10,8 10,63 10,8 10,5 
3 7,61 3,98 2,19 2,03 2,19 1,96 
4 5,72 3,03 6,93 6,73 6,93 6,76 
5 5,62 2,94 2,19 1,99 2,19 1,77 
6 3,57 1,8 10,9 10,73 10,9 10,7 
7 7,79 4,08 2,23 2,04 2,23 2,01 
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         Dari Tabel 4.4 didapatkan data pengujian CT sensor yang masuk ke 
Arduino dapat dibuat suatu persamaan karakteristik linierisasi sensor arus 
yang akan digunakan pada pembacaaan nilai arus pada Arduino yang 
sesuai dengan nilai arus pengukuran menggunakan persamaan scatter 
pada Microsoft Excel. Linierisasi CT 1 fasa R ditunjukkan pada Gambar 
4.12, CT 2 fasa S ditunjukan pada Gambar 4.13, dan linierisasi CT 3 fasa 
T ditunjukan pada Gambar 4.14. 
 
Gambar 4.12 Linierisasi CT Sensor 1 
 















Linierisasi CT Sensor 1
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Gambar 4.14 Linierisasi CT Sensor 3 
 
















Linierisasi CT Sensor 2
















Linierisasi CT Sensor 3
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Setelah didapatkan Persamaan linearnya dari masing-masing fasa 
kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan Persamaan yang 
dimasukkan ke dalam program Arduino dan ditampilkan pada LCD pada 
Gambar 4.15. Hasil pengujian dengan Persamaan tersebut dilihat dengan 
mengukur arus hubung singkat yang berbeda nilainya. Perhitungan 
presentase kesalahan pengukuran sensor arus didapat dari Persamaan 4.2. 
Untuk hasil pengujian presentase error sensor arus ini secara lengkap tiap 
fasa R, S dan T dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  





Gambar 4.15 Program Tampilan LCD Pengujian CT Sensor 
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Tabel 4.5 Hasil Pengujian CT Sensor 
 
No 
Arus   
(A) 







1 2,23 2,26 1,35 2,25 0,90 2,19 1,79 
2 10,9 11 0,92 11,2 2,75 10,5 3,67 
3 7,33 7,29 0,55 7,4 0,95 7,3 0,41 
4 2,24 2,2 1,79 2,27 1,34 2,21 1,34 
5 7,25 7,23 0,28 7,21 0,55 7,20 0,69 
6 2,23 2,19 1,79 2,2 1,35 2,2 1,35 
7 11,2 11,4 1,79 11 1,79 10,9 2,68 
 
Dari data Tabel 4.5 yang didapat dari pengujian, dapat dihitung rata-
rata error pada sensor arus fasa R sebesar 1,8%, sensor arus fasa S sebesar 
1,97%, dan sensor arus fasa T sebesar 1,55%. Perbedaaan dari keluaran 
sensor tersebut dapat dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal. 
Faktor internal berasal dari karakteristik tiap komponen yang tidak 
semuanya memiliki standar yang baik. Faktor eksternal berasal dari 
tegangan sumber yang masuk tiap-tiap sensor tidak sama dan juga faktor 
dari kesalahan pembacaan alat ukur. 
 
4.6 Pengujian Sensor Tegangan 
Sensor tegangan digunakan untuk mengukur besar tegangan yang 
ada. Sensor tegangan yang dipakai adalah rangkaian pembagi tegangan. 
Sensor tegangan diuji dengan menggunakan Variac dan multimeter. 
Pengujian dilakukan dengan menyambungkan satu rectifier yang 
mewakili satu fasa dengan variac, kemudian diukur masing-masing nilai 
tegangan yang keluar dan nilai ADC yang muncul pada LCD. Pengujian 
dilakukan satu per satu untuk mewakili tiap fasa dengan skema pada 
Gambar 4.16. Untuk hasil dari pengujian ketiga sensor tegangan pada fasa 
R diwakili oleh ADC 1, fasa S diwakili oleh ADC 2, dan fasa T diwakili 
oleh ADC 3 yang dimasukan kedalam program pengujian sensor tegangan 




Gambar 4.16 Skema Pengujian Sensor Tegangan 
 
 
Gambar 4.17 Program Pengujian Sensor Tegangan 
 
Tabel 4.6 Data Linierisasi Sensor Tegangan 
Variac  (V) ADC 1 ADC 2 ADC 3 
3 173 173 170 
3,5 206 206 203 
LCD 
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Variac  (V) ADC 1 ADC 2 ADC 3 
4 242 242 238 
4,5 277 277 274 
4,98 308 308 304 
5,5 346 346 341 
6,11 390 390 385 
6,51 420 420 414 
7,02 454 454 447 
8,08 534 534 525 
8,9 589 589 579 
10,04 674 674 663 
11,11 749 749 737 
12,04 817 817 805 
13,03 890 890 875 
13,95 954 954 937 
 
Pada Tabel 4.6 dapat dibuat suatu Persamaan karakteristik linierisasi 
sensor tegangan pada tiap-tiap fasa yang akan digunakan pembacaaan 
nilai tegangan pada Arduino yang sesuai dengan nilai tegangan 
pengukuran menggunakan multimeter serta menggunakan Persamaan 
scatter pada Microsoft Excel yang ditunjukkan linierisasi ADC 1 fasa R 
pada Gambar 4.18, linierisasi ADC 2 fasa S pada Gambar 4.19, dan 
linierisasi ADC 3 fasa T pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4.18 Linierisasi Sensor Tegangan ADC 1 
 
 
Gambar 4.19 Linierisasi Sensor Tegangan ADC 2 













Linierisasi Sensor Tegangan ADC 1













Linierisasi Sensor Tegangan ADC 2
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Gambar 4.20 Linierisasi Sensor Tegangan ADC 3 
 
Dari Persamaan linier sensor tegangan yang telah didapatkan pada 
masing-masing fasa kemudian Persamaan tersebut dimasukkan ke dalam 
program untuk pengujian pada Gambar 4.21. Hasil pengujian dengan 
Persamaan tersebut dilihat dengan mengatur Variac sehingga tegangan 
masukan ke Arduino bervariasi. Kemudian pada Tabel 4.7 pada LCD 1 
akan menampilkan nilai dari linierisasi fasa R pada Gambar 4.18, LCD 2 
akan menampilkan nilai dari linierisasi fasa S pada Gambar 4.19, dan 
LCD 3 akan menampilkan nilai dari linierisasi fasa T pada Gambar 4.20. 
Perhitungan presentase error pengukuran sensor tegangan didapat dari 
Persamaan 4.2. 












Linierisasi Sensor Tegangan ADC 3
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Gambar 4.21 Program Tampilan LCD Pengujian Sensor Tegangan   
 















3,39 3,4 0,2 3,4 0,2 3,38 0,29 
4,5 4,51 0,2 4,49 0,2 4,48 0,4 
5 5,01 0,2 5,01 0,2 4,97 0,6 
6,12 6,13 0,16 6,12 0 6,08 0,6 
7,8 7,81 0,12 7,8 0 7,76 0,5 
















10,03 10 0,29 10 0,2 9,92 1,09 
11,15 11,16 0,08 11,14 0,08 11,09 0,5 
12,83 12,82 0,07 12,8 0,2 12,74 0,7 
13,58 13,57 0,07 13,54 0,2 13,47 0,8 
 
Dari data Tabel 4.7 yang didapat dari pengujian sensor tegangan 
antara nilai tegangan pada alat ukur dengan nilai tegangan yang tampil 
pada LCD pada Gambar 4.22, dapat dihitung rata-rata error pada sensor 
tegangan LCD 1 sebesar 0,15%, sensor tegangan LCD 2 sebesar 0,17%, 
dan sensor tegangan LCD sebesar 0,5%. Perbedaaan dari keluaran sensor 
tersebut dapat dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal. 
Faktor internal berasal dari karakteristik atau nilai tiap komponen yang 
tidak semuanya memiliki standar yang baik. Faktor eksternal berasal dari 
faktor kesalahan pembacaan alat ukur. 
 
 





4.7 Pengujian Komunikasi  
Pada pengujian komunikasi ini terdiri dari pengujian SIM900 dan 
pengujian Modem Maestro. SIM900 pada alat tugas akhir ini berfungsi 
sebagai pengirim laporan gangguan yang terjadi dan terletak didalam 
panel alat Tugas Akhir ini. Sedangkan Modem Maestro pada alat tugas 
akhir ini berfungsi sebagai penerima laporan gangguan yang terjadi dan 
terletak di komputer server. 
 
4.7.1 Pengujian SIM900 
Dalam melakukan pengujian SIM900 kita perlu menggunakan 
program AT+command. SIM900 yang akan digunakan untuk pengiriman 
SMS maka SIM900 menggunakan format teks dengan perintah 
AT+cmgf=1, mengatur nilai 1 pada AT+cmgf. Perintah AT+cmgs 
merupakan perintah untuk pengiriman SMS pada modul SIM900. 
AT+cmgs diikuti dengan penulisan nomor yang akan dituju. Pengujian 
SIM900 dengan melakukan pengiriman karakter “Uji coba SIM900” 
dengan  flowchart pemrograman di tunjukkan pada Gambar 4.23 dan hasil 








Gambar 4.24 Hasil Pengujian SIM900 
 
Pada tugas akhir ini SMS yang dikirim berupa pemberitahuan ke 
operator teknis di lapangan bahwa terjadi gangguan pada SUTM 
penyulang tertentu. Tingkat keberhasilan pengiriman SMS pada tugas 
akhir ini ditunjukkan dengan selisih waktu pengiriman dengan 
penerimaan SMS. Hasil pengujian waktu pengiriman dilihat pada Tabel 




Tabel 4.8 Hasil Pengujian SIM900 
No Waktu Pengiriman SMS Waktu Pengiriman perintah reset 
1 00 : 12 : 08 detik 00 : 09 : 08 detik 
2 00 : 10 : 17 detik 00 : 07 : 17 detik 
3 00 : 09 : 55 detik 00 : 04 : 42 detik 
4 00 : 09 : 06 detik 00 : 04 : 10 detik 
5 00 : 09 : 15 detik 00 : 05 : 13 detik 
 
Pada pengujian komunikasi SIM900 waktu pengiriman dan waktu 
yang di terima Arduino dengan rata-rata waktu pengiriman data gangguan 
00:15:36 detik dan rata-rata Arduino penerima SMS yakni selama 
00:06:10 detik. Waktu pada pengujian tersebut sudah termasuk waktu 
pembacaan ADC dan delay yang ada pada Arduino. Waktu tersebut juga 
tergantung pada kekuatan sinyal pada provider yang digunakan. 
 
 




4.7.2 Pengujian Modem Maestro 
Pada pengujian modem Maestro Gambar 4.26 ini digunakan 
software Hyperterminal untuk membantu pembacaan sms yang masuk ke 
modem Maestro. Untuk memberikan perintah ke modem Maestro 
digunakan AT+command. Indikasi adanya SMS masuk ke modem 
Maestro adalah dengan munculnya kode “+CMTI: “SM” ,1” dapat dilihat 
pada Gambar 4.27, “+CMTI” menandakan adanya sms masuk, “SM” 
menandakan SMS disimpan di memori sim card, dan “1” menandakan 
nomor urut SMS tersimpan. Pengujian modem Maestro dengan 
mengirimkan karakter “Uji modem maestro” dari smartphone ke nomor 
tujuan yang terpasang pada modem Maestro. 
 
 









Gambar 4.27 Hasil Pengujian Modem Maestro 
 
Pada tugas akhir ini SMS yang diterima berupa pemberitahuan ke 
operator teknis di lapangan bahwa terjadi gangguan pada SUTM 
penyulang tertentu. Tingkat keberhasilan penerimaan SMS pada tugas 
akhir ini ditunjukkan dengan waktu penerimaan dan masuk tidaknya 
SMS. Hasil pengujian waktu penerimaan dilihat pada Tabel 4.9. 
 
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Modem Maestro 
No Waktu Penerimaan SMS SMS Masuk/Tidak 
1 00 : 10 : 08 detik Masuk 
2 00 : 09 : 04 detik Masuk 
3 00 : 09 : 41 detik Masuk 
4 00 : 08 : 32 detik Masuk 
5 - Tidak 
 
Pada pengujian modem Maestro didapatkan hasil rata-rata waktu 
penerimaan data gangguan 00:09:22 detik dan persen error SMS yang 
berhasil masuk sebesar 20% dari 5 kali percobaan. Waktu tersebut juga 
tergantung pada kekuatan sinyal pada provider yang digunakan. 
 
Pada saat presentasi alat tugas akhir yang bertempat di Laboratorium 
Elektronika Terapan AA104, modem Maestro yang digunakan 
mengalami masalah berupa gagalnya sms yang masuk. Kegagalan 
tersebut mungkin dikarenakan adanya beberapa faktor yakni: 
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1. SMS Pending akibat buruknya sinyal provider Telkomsel 
yang digunakan. 
2. Koneksi kabel modem dengan Laptop yang longgar. 
3. Peralatan modem yang kurang baik kondisinya Karena yang 
digunakan adalah peralatan bekas. 
4.8 Pengujian Short Circuit dan Open Circuit Transformator 
Pengujian Short Circuit dan Open Circuit Transformator ini 
bertujuan untuk mengetahui berapa kuat ketahanan trafo dalam 
mengalirkan daya saat kondisi normal atau ideal dan saat kondisi 
terjadinya hubung singkat. Kapasitas arus maksimal yang di miliki oleh 
trafo ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum menggunakan trafo. 
Pada transformator yang digunakan yakni transformator Step Down 
380V/12V dimana maksudnya adalah trafo penurun tegangan dari 380 V 
primer ke 12 V sekunder. Tujuan lain dari rangkaian pengujian pada trafo 
ini yakni. 
1. Untuk menentukan arus maksimum dan minimum hubung 
singkat. 
2. Untuk menentukan arus gangguan tak simetris bagi gangguan 
satu dan dua line ke tanah, gangguan line ke line, dan rangkaian 
terbuka 
3. Penyelidikan operasi rele-rele proteksi 
4. Untuk menentukan kapasitas pemutus dari circuit breaker 
5. Untuk menentukan distribusi arus gangguan dan tingkat 
tegangan busbar selama gangguan 
 
Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pengujian Short 
Circuit trafo. 
1. Tegangan V input awal adalah 0 Volt 
2. Terminal disisi sekunder disambungkan (Short Circuit) 
3. Naikan teganan V Input dengan mengatur potensiometer, 
sampai arus yang terbaca pada Ampermeter disisi sekunder 
mencapai I rate. 
 
Hanya beberapa data saja yang akan diambil pada proses pengujian 
trafo ini diantaranya yakni bisa dilihat pada Tabel 4.10. Skema pengujian 
Short Circuit trafo dapat dilihat pada Gambar 4.28. 
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Gambar 4.28 Skema Pengujian Short Circuit Trafo 
 
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Trafo 
Fasa 











R 380 0,05 13 42 1,5 60 
S 380 0,04 8,5 41 1,5 55 
T 380 0,055 11,5 40 1,5 55 
 
4.8.1 Perhitungan Impedansi Dalam Trafo 
Dari pengujian transformator yang telah dilakukan dapat diambil 
data berupa Tegangan Open Circuit , Arus Open Circuit, dan Daya Open 
Circuit dari Open Circuit Test, sedangkan pada Short Circuit Test diambil 
data berupa Tegangan Short Circuit , Arus Short Circuit, dan Daya Short 
Circuit. Setelah itu data yang telah diambil akan dimasukkan ke dalam 
Persamaan berikutnya untuk mengambil data lain yang diperlukan. 
Langkah berikutnya yakni mencari impedansi dalam dan juga impedansi 
ekivalen yang dimiliki oleh trafo. Tujuan mencari nilai Impedansi dalam 
pada trafo ini adalah untuk menentukan perhitungan arus hubung singkat 
yang diakibatkan oleh trafo bila sudah tersambung dengan jaringan nanti. 
Beberapa data yang dicari yakni Tahanan Circuit (Rc) pada Persamaan 
4.3,  Daya Semu (S) pada Persamaan 4.4, Daya Reaktif (Qoc) pada 
Persamaan 4.5, dan juga Induktansi Dalam (Xm) pada Persamaan 4.6. 







𝑆     = 𝑉𝑜𝑐 × 𝐼𝑜𝑐.............................................................................(4.4) 
𝑄𝑜𝑐 =  √𝑆2 − 𝑃𝑜𝑐2........................................................................(4.5) 





Tabel 4.11 Data Impedansi Dalam Trafo 
Impedansi Dalam 
Rc (Ohm) S (Watt) Qoc (Ohm) Xm (Ohm)  
11107,69 19 13,85 10421,17 
16988,23 15,2 12,6 11459,23 
12556,52 20,9 17,45 8274,29 
 
4.8.2 Perhitungan Impedansi Ekivalen Trafo 
Selain data Impedansi Dalam trafo kita juga harus mencari data 
Impedansi Ekivalen dari trafo. Beberapa data yang dicari yakni Resistansi 
Ekivalen (Req), Impedansi Ekivalen (Zeq), lalu Induktansi Ekivalen 
(Xeq). Data tersebut dapat dicari dari Persamaan 4.7, Persamaan 4.8, dan 
Persamaan 4.9. Kemudian hasil dari perhitungan dapat dilihat di Tabel 
4.12. 
 








𝑋𝑒𝑞 =  √𝑍𝑒𝑞2 − 𝑅𝑒𝑞2...................................................................(4.9) 
 
Tabel 4.12 Data Impedansi Ekivalen Trafo 
Impedansi Ekivalen 
Req (Ohm) Zeq (Ohm) Xeq (Ohm) 
26,6 28 8,5 
24,4 27,3 12,2 




4.8.3 Perhitungan Per Unit (PU) 
Setelah didapat data Impedansi Ekivalen dan juga Impedansi Dalam 
trafo maka kedua data tersebut akan dipakai dalm perhitungan data  Per 
Unit (PU). Data PU ini digunakan untuk membuat satuan menjadi sama 
dari data-data yang telah diambil. Dengan data PU ini kita dapat mencari 
Daya Semu (S), Tahanan Circuit (Rc), Daya Reaktif (Qoc), dan Resistansi 
Ekivalen (Req), Impedansi Ekivalen (Zeq), lalu Induktansi Ekivalen 
(Xeq) dari trafo yang telah diuji. Dengan menggunakan Persamaan 4.10 
pertama kita harus mencari nilai Zbase terlebih dahulu. Kemudian hasil 
perhitungan PU bisa dilihat di Tabel 4.13. 
 








𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 = 144,4 𝑜ℎ𝑚  
 
Dari Persamaan 4.10 setelah nilai Zbase didapat maka dapat 
dimasukan ke dalam Persamaan 4.11 untuk mencari nilai PU. 
 















 ............. (4.11)   
 















R 76,9 0,019 0,014 72,2 0,193 0,064 
S 117,6 0,015 0,013 79,4 0,189 0,084 
T 86,9 0,021 0,017 57,3 0,184 0,073 
 
4.9 Pengujian Arus Hubung Singkat 
Pada pengujian arus hubung singkat atau Short Circuit disini kita 
akan menguji modul gangguan yang akan digunakan untuk 
merepresentasikan lokasi gangguan pada Gambar 4.29. Pengujian ini 
dilakukan agar kita dapat mengetahui seberapa nilai arus hubung singkat 
satu fasa ke tanah dan juga dua fasa yang ada pada modul gangguan. 
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui berapa nilai MCB 
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yang akan digunakan nanti selain itu kita juga dapat mengetahui apakah 
modul sudah bekerja dengan benar seperti yang telah dirancang 
sebelumnya.  
 
Gambar 4.29 Skema Pengujian Arus Hubung Singkat 
 
Tabel 4.14 Data Arus Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah 
No Jarak 
Fasa  
Rata-rata (A) R (A) S (A) T (A) 
1 1 KM 11,7 12,1 11,8 11,86 
2 2 KM 7,6 7,9 7,6 7,7 
3 3 KM 5,3 5,5 5,4 5.4 
4 4 KM 4,97 5,3 4,94 5.07 
 
Tabel 4.15 Data Arus Hubung Singkat Antar Fasa 
No Jarak 
R - S S - T Rata-
rata (A) R (A) S (A) S (A) T (A) 
1 1 KM 10,14 10,4 10,35 10,5 10,34 
2 2 KM 8,6 8,42 8,6 8,73 8,58 
3 3 KM 6,8 6,31 6,5 6,71 6,58 
4 4 KM 4,98 5,1 4,89 4,97 4,98 
 
Dari pengambilan data pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 dapat 
diketahui bahwa rata-rata arus gangguan berbeda setiap jaraknya. Jarak 
dari terjadinya gangguan seangat mempengaruhi besarnya arus hubung 
singkat yang terjadi. Semakin besar arus gangguan maka sumber 
terjadinya gangguan makin dekat. 
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4.10 Pengujian Modul Gangguan 
Pengujian modul gangguan ini dilakukan untuk mencari nilai arus 
yang mengalir dan juga tegagan yang ada pada modul gangguan dan juga 
beban yang dipakai. Pengujian ini diperlukan agar kita dapat menganalisa 
kerja modul gangguan agar sesuai dengan yang kita rancang dan sudah 
siap dilakukan uji keseluruhan sistem. Modul gangguan ini menggunakan 
resistor 0,33 Ohm berjumlah 12 buah yang diseri 4 buah per fasa untuk 
mewakili jark 4 KM. Kemudian beban yang digunakan yakni 3 buah 
lampu halogen 15 Watt, untuk MCB yang digunakan adalah jenis MCB 3 
fasa dengan nominal arus 6 A. Skema pengujian rangkaian dapat dilihat 
pada Gambar 4.30. 
 
Gambar 4.30 Skema Pengujian Rangkaian 
 
Tabel 4.16 Data Pengujian Saluran Modul Gangguan 
No Fasa  Saluran (A) V p-n (V) V p-p (V) V Saluran (V) 
1 R 2,33 7,22 - 2,8 
2 S 2,30 6,95 - 3,1 
3 T 2,35 7,3 - 3,1 
4 R – S - - 12,26 - 
5 R – T - - 12,5 - 
6 S – T - - 12,2 - 
 
Tabel 4.17 Data Pengujian Beban Modul Gangguan 
No Beban V beban (V) 
1 1 4,06 
2 2 4,52 
3 3 4,32 
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Tabel 4.18 Data Pengujian Resistor Modul Gangguan 
No Resistor V resistor (V) 
1 1 KM 1,2 
2 2 KM 1,6 
3 3 KM 2,1 
4 4 KM 2,8 
 
Setelah didapatkan data pengujian saluran pada Tabel 4.16, data 
pengujian beban pada Tabel 4.17, dan data pengujian resistor pada Tabel 
4.18 saat keadaan normal maka kita dapat menentukan spesifikasi modul 
gangguan. 
 
4.10.1 Pengujian Modul Gangguan Satu Fasa ke Tanah 
Skema pengujian hubung singkat satu fasa ke tanah dapat dilihat 
pada Gambar 4.31 sampai Gambar 4.33  
 
Gambar 4.31 Hubung Singkat 1 KM 
 
Tabel 4.19 Data Pengujian Hubung Singkat 1 KM 
I sc (A) V sc (V) 
V beban (V) 
1 2 3 





Gambar 4.32 Hubung Singkat 2 KM 
 
Tabel 4.20 Data Pengujian Hubung Singkat 2 KM 
I sc (A) V sc (V) 
V beban (V) 
1 2 3 
7,2 6,87 2,18 4,38 2,4 
 
 
Gambar 4.33 Hubung Singkat 4 KM 
 
Tabel 4.21 Data Pengujian Hubung Singkat 4 KM 
I sc (A) V sc (V) 
V beban (V) 
1 2 3 
5,8 7,1 3,7 2,5 2,1 
 
Pada pengujian gangguan satu fasa ke tanah dari Tabel 4.19 Data 
Pengujian Hubung Singkat 1 KM dapat diketahui bahwa arus hubung 
singkat yang terjadi sebesar 11,6 A dan tegangan drop menjadi 6,3 V, jika 
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dibandingkan dengan arus hubung singkat dan tegangan drop yang 
diketahui dari Tabel 4.20 Data Pengujian Hubung Singkat 2 KM dan 
Tabel 4.21 Data Pengujian Hubung Singkat 4 KM, arus hubung singkat 
yang terjadi semakin kecil dikarenakan jarak gangguan yang semakin 
jauh. Sedangkan tegangan drop yang terjadi semakin besar. Dari data 
yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan saat terjadi gangguan 
besar arus dan tegangan akan berbanding terbalik. 
 
4.10.2 Pengujian Modul Gangguan Antar Fasa 
Skema pengujian hubung singkat antar fasa dapat dilihat pada 
Gambar 4.34 dan Gambar 4.35. 
 
 
Gambar 4.34 Hubung Singkat Fasa S dan T 
 
Tabel 4.22 Data Pengujian Hubung Singkat Fasa S dan T 
I sc (A) V sc (V) V Beban (V) 
S T S T 1 2 3 




Gambar 4.35 Hubung Singkat Fasa R dan S 
 
Tabel 4.23 Data Pengujian Hubung Singkat Fasa R dan S 
 
Pada pengujian gangguan antar fasa dari Tabel 4.22 Data Pengujian 
Hubung Singkat Fasa S dan T dapat diketahui bahwa arus hubung singkat 
yang terjadi di fasa S sebesar 5,9 A dan di fasa T sebesar 5,6 A dan 
tegangan drop di fasa S sebesar 6,9 V dan di fasa T sebesar 7,2 V, jika 
dibandingkan dengan arus hubung singkat dan tegangan drop yang 
diketahui dari Tabel 4.23 Data Pengujian Hubung Singkat fasa R dan S, 
arus hubung singkat yang terjadi semakin kecil dikarenakan jarak 
gangguan yang semakin jauh. Sedangkan tegangan drop yang terjadi 
semakin besar. Dari data yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan 
saat terjadi gangguan besar arus dan tegangan akan berbanding terbalik. 
 
4.11 Pengujian Keseluruhan 
Ketika dilakukan pengujian secara keseluruhan, dilakukan seluruh 
koordinasi semua sensor, prototipe jaringan dan tampilan pada aplikasi 
Android. Sistem menggunakan jaringan tiga fasa dengan indikator berupa 
tiga buah lampu sebesar 15 Watt pada tiap fasa R, S, dan T.  
Pengujian sistem secara keseluruhan dilaksanakan pada : 
 
Waktu    : Kamis, 13 Juli 2017, 01.30 WIB 
Tempat  : Laboratorium Tegangan Tinggi, Teknik Elektro ITS 
 
I sc (A) V sc (V) V Beban (V) 
S R S R 1 2 3 
4,9 4,85 6,9 7,15 0 3,7 3,6 
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Pada modul gangguan beban menyala terang semua karena tidak ada 
gangguan yang terjadi, sedangkan pada Sistem tidak menampilkan besar 
arus dalam keadaan normal (tidak ada arus gangguan) sehingga hanya 
berupa tampilan tanggal dan waktu real time pada LCD dan status normal 
tiap fasa pada LCD pada Gambar 4.36 dan Gambar 4.37. 
 
 
Gambar 4.36 Modul Gangguan pada Kondisi Normal 
 
 




4.11.1 Gangguan Fasa S 
Pada pengujian gangguan fasa S, pengujian kondisi ini dilakukan 
dengan menekan sakelar 1 untuk menimbulkan gangguan, hasil dari 




Gambar 4.38 Modul Gangguan saat Gangguan Fasa S 
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Gambar 4.39 Panel saat Gangguan Fasa S 
 
 
Gambar 4.40 Gangguan Fasa S pada Aplikasi Android 
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Gambar 4.41 Gangguan Fasa S pada Aplikasi Server 
 
Pada saat gangguan fasa S dapat dilihat pada modul gangguan 
tegangan pada beban mengalami drop tegangan sehingga menandakan 
bahwa sedang terjadi gangguan hubung singkat pada Gambar 4.38. 
Tampilan pada layar LCD pada Gambar 4.39 ketika gangguan terjadi 
akan menampilkan nilai arus sebesar 11,24 A dan jarak 1 km dan 
indikator fasa S mengalami gangguan begitu juga pada tampilan text box 
aplikasi Android pada Gambar 4.40 dan juga di aplikasi server pada 
Gambar 4.41. 
Pada tampilan aplikasi Android ditampilkan fasa S yang 
mengalami gangguan, nilai arus sebesar 11,24 A, tegangan 4,65 V dan 
jarak 1 km. Pengujian untuk fasa S pada sakelar 1 dilakukan sebanyak 7 
kali percobaan. Untuk hasil pengujian yang lebih lengkap dapat dilihat 
pada Tabel 4.24 
 
Tabel 4.24 Hasil Pengujian Gangguan Fasa S 
Fasa S 
No Arus (A) Tegangan (V) Jarak (KM) Waktu (S) 
1 11,58 4,75 1 00:04.5 
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No Arus (A) Tegangan (V) Jarak (KM) Waktu (S) 
2 11,45 4,75 1 00:05.2 
3 11,16 4,82 1 00:04.9 
4 10,23 4,66 1 00:06.3 
5 10,14 4,5 1 00:05.5 
6 10,1 4,55 1 00:10.5 
7 10,2 4,53 1 00:06.3 
Rata-rata 10,69 4,65 1 00:06.1 
 
4.11.2 Gangguan Fasa R  
Pada pengujian gangguan fasa R, pengujian kondisi ini dilakukan 
dengan menekan sakelar 2 untuk menimbulkan gangguan, hasil dari 











Gambar 4.43 Panel Gangguan Fasa R 
 
 




Gambar 4.45 Gangguan Fasa R pada Aplikasi Server 
 
Pada saat gangguan fasa R dapat dilihat pada modul gangguan 
tegangan pada beban mengalami drop tegangan sehingga menandakan 
bahwa sedang terjadi gangguan hubung singkat pada Gambar 4.42. 
Tampilan pada layar LCD pada Gambar 4.43 ketika gangguan terjadi 
akan menampilkan nilai arus sebesar 6,79 A dan jarak 2 km dan indikator 
fasa R mengalami gangguan begitu juga pada tampilan text box aplikasi 
Android pada Gambar 4.44 dan juga di aplikasi server pada Gambar 4.45. 
 Pada tampilan aplikasi Android ditampilkan fasa S yang 
mengalami gangguan, nilai arus sebesar 6,79 A, tegangan 5,35 V dan 
jarak 2 km. Pengujian untuk fasa R pada sakelar 2 dilakukan sebanyak 7 
kali percobaan. Untuk hasil pengujian yang lebih lengkap dapat dilihat 
pada Tabel 4.25 
 
Tabel 4.25 Hasil Pengujian Gangguan Fasa R 
Fasa R 
No Arus (A) Tegangan (V) Jarak (KM) Waktu (S) 
1 6,59 5,34 2 00:05.2 
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No Arus (A) Tegangan (V) Jarak (KM) Waktu (S) 
2 6,79 5,35 2 00:06.3 
3 6,79 5,41 2 00:04.7 
4 6,74 5,4 2 00:08.3 
5 6,68 5,33 2 00:10.9 
6 6,83 5,44 2 00:15.5 
7 6,78 5,36 2 00:16.1 
Rata-rata 6,74 5,38 2 00:09.5 
 
4.11.3 Gangguan Fasa T 
Pada pengujian gangguan fasa T, pengujian kondisi ini dilakukan 
dengan menekan sakelar 4 untuk menimbulkan gangguan, hasil dari 




Gambar 4.46 Modul Gangguan saat Gangguan Fasa T 
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Gambar 4.47 Panel Gangguan Fasa T 
 
 




Gambar 4.49 Gangguan Fasa T pada Aplikasi Server 
 
Pada saat gangguan fasa T dapat dilihat pada modul gangguan 
tegangan pada beban mengalami drop tegangan sehingga menandakan 
bahwa sedang terjadi gangguan hubung singkat pada Gambar 4.46. 
Tampilan pada layar LCD pada Gambar 4.47 ketika gangguan terjadi 
akan menampilkan nilai arus sebesar 4,12 A dan jarak 3 km dan indikator 
fasa T mengalami gangguan begitu juga pada tampilan text box aplikasi 
Android pada Gambar 4.48 dan juga di aplikasi server pada Gambar 4.49. 
 Pada tampilan aplikasi Android ditampilkan fasa S yang 
mengalami gangguan, nilai arus sebesar 4,12 A, tegangan 5,22 V dan 
jarak 3 km. Pengujian untuk fasa T pada sakelar 4 dilakukan sebanyak 7 
kali percobaan. Untuk hasil pengujian yang lebih lengkap dapat dilihat 
pada Tabel 4.26 
 
Tabel 4.26 Hasil Pengujian Gangguan Fasa T 
Fasa T 
No Arus (A) Tegangan (V) Jarak (KM) Waktu (S) 
1 4,12 5,22 3 00:05.3 
2 4,06 5,15 3 00:06.8 
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No Arus (A) Tegangan (V) Jarak (KM) Waktu (S) 
3 4,05 5,15 4 00:04.6 
4 4,1 5,2 4 00.05.6 
5 4,2 5,2 4 00:09.4 
6 4,11 5,17 4 00:08.5 
7 4,04 5,1 3 00:10.1 
Rata-rata 4,10 5,17 3,6 00:07.1 
 
4.11.4 Gangguan Fasa S – T 
Pada pengujian gangguan fasa S - T, pengujian kondisi ini 
dilakukan dengan menekan sakelar 3 untuk menimbulkan gangguan, hasil 
dari proses pengujian pada sakelar 3 dapat dilihat pada Gambar 4.50 
sampai Gambar 4.53. 
 
 




Gambar 4.51 Panel saat Gangguan S – T 
 
 
Gambar 4.52 Gangguan Fasa S-T pada Aplikasi Android 
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Gambar 4.53 Gangguan S-T pada Aplikasi Server 
 
Pada saat gangguan fasa S - T dapat dilihat pada modul gangguan 
tegangan pada beban mengalami drop tegangan sehingga menandakan 
bahwa sedang terjadi gangguan hubung singkat pada Gambar 4.50. 
Tampilan pada layar LCD pada Gambar 4.51, ketika gangguan terjadi 
akan menampilkan nilai arus sebesar 5,17 A dan jarak 2 km dan indikator 
fasa S - T mengalami gangguan begitu juga pada tampilan text box 
aplikasi Android pada Gambar 4.52 dan juga di aplikasi server pada 
Gambar 4.53. 
 Pada tampilan aplikasi Android ditampilkan fasa S - T yang 
mengalami gangguan, nilai arus sebesar 5,17 A, tegangan 4,95 V dan 
jarak 2 km. Pengujian untuk fasa S - T pada sakelar 3 dilakukan sebanyak 
7 kali percobaan. Untuk hasil pengujian yang lebih lengkap dapat dilihat 
pada Tabel 4.27. 
 
Tabel 4.27 Hasil Pengujian Gangguan Fasa S - T 
Fasa S - T 
No Arus (A) Tegangan (V) Jarak (KM) Waktu (S) 
1 5,17 4,95 2 00:06.2 
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No Arus (A) Tegangan (V) Jarak (KM) Waktu (S) 
2 5,25 4,98 2 00:06.7 
3 5,3 5,05 2 00:06.4 
4 5,15 4,91 2 00:08.6 
5 5,23 4,96 2 00:05.7 
6 5,19 5 2 00:06.9 
7 5,15 4,88 2 00.07.9 
Rata-rata 5,21 4,96 2 00:06.9 
 
4.11.5 Gangguan Fasa R - S 
Pada pengujian gangguan fasa R - S, pengujian kondisi ini 
dilakukan dengan menekan sakelar 5 untuk menimbulkan gangguan, hasil 
dari proses pengujian pada sakelar 5 dapat dilihat pada Gambar 4.54 
sampai Gambar 4.57. 
 
 




Gambar 4.55 Panel Gangguan saat Gangguan R – S 
 
 
Gambar 4.56 Gangguan R-S pada Aplikasi Android 
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Gambar 4.57 Gangguan R-S pada Aplikasi Server 
  
Pada saat gangguan fasa R - S dapat dilihat pada modul gangguan 
tegangan pada beban mengalami drop tegangan sehingga menandakan 
bahwa sedang terjadi gangguan hubung singkat pada Gambar 4.54. 
Tampilan pada layar LCD pada Gambar 4.55, ketika gangguan terjadi 
akan menampilkan nilai arus sebesar 4,63 A dan jarak 3 km dan indikator 
fasa R - S mengalami gangguan begitu juga pada tampilan text box 
aplikasi Android pada Gambar 4.56 dan juga di aplikasi server pada 
Gambar 4.57. 
 Pada tampilan aplikasi Android ditampilkan fasa R - S yang 
mengalami gangguan, nilai arus sebesar 4,63 A, tegangan 5,13 V dan 
jarak 3 km. Pengujian untuk fasa S - R pada sakelar 5 dilakukan sebanyak 
7 kali percobaan. Untuk hasil pengujian yang lebih lengkap dapat dilihat 
pada Tabel 4.28. 
 
Tabel 4.28 Hasil Pengujian Gangguan Fasa R - S 
Fasa R-S 
No Arus (A) Tegangan (V) Jarak (KM) Waktu (S) 
1 4,52 5,06 3 00:04.5 
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No Arus (A) Tegangan (V) Jarak (KM) Waktu (S) 
2 4,5 5,08 3 00:04.2 
3 4,61 5,06 3 00:06.3 
4 4,6 5,12 3 00:10.4 
5 4,71 5,15 4 00:08.4 
6 4,64 5,04 3 00:09.7 
7 4,42 5,03 3 00:06.3 
Rata-rata 4,57 5,08 3,1 00:07.1 
 
4.12 Database Aplikasi Android dan Delphi 
Pada aplikasi ini kami menyediakan media penyimpanan berupa 
database, sehingga pesan laporan gangguan yang diterima pada Android 
dapat disimpan pada micro sd sehingga pesan SMS tadi tidak hilang 
ketika aplikasi dimatikan. Proses penyimpanan pesan dapat dilakukan 
dengan menekan tombol Save message yang terdapat pada screen 2. 
Sedangkan pada komputer server juga diberikan penyimpanan berupa 
database sehingga pelaporan dapat direkapitulasi. Format penyimpanan 
file menggunakan format file.txt sebagai media penyimpanan pada 
smartphone yang ditunjukkan pada Gambar 4.58 dan media penyimpanan 
pada komputer server pada Gambar 4.59. 
 




Gambar 4.59 Database SMS pada Aplikasi Delphi 
 
Berdasarkan pada pengujian alat keseluruhan tersebut telah 
didapatkan hasil yang cukup baik. Sensor arus dapat membaca arus 
hubung singkat dan sensor tegangan dapat membaaca drop tegangan yang 
terjadi sesaat ketika ada gangguan sebelum trip-nya MCB. Data gangguan 
dapat dikirimkan melalui SMS dan bisa diterima pada Android dan 
Komputer Server. Dari 7 kali pengujian pada setiap gangguan didapatkan 
hasil ratarata gangguan pada sakelar fasa 1 km, fasa R 2 km dan fasa S-R 
2 km. Sedangkan ketidak akuratan terjadi pada gangguan di fasa T 3,6 km 
dan fasa S-T 3,1 km. Ketidak akuratan tersebut terjadi dikarenakan oleh 
arus gangguan yang tergantung dari pembacaan arus tertinggi sebelum 
MCB mengalami trip. Selain itu faktor panasnya resistor yang terlalu 
lama berada dalam kondisi gangguan akan menyebabkan tegangan dan 
arus yang mengalir akan berubah bila semakin lama panas. 
 
4.13 Analisa Relevansi 
Prototipe ini merupakan alat peraga dari peralatan yang ada pada 
jaringan distribusi listrik. Untuk bisa diimplementasikan ke jaringan 
listrik yang sebenarnya memerlukan analisa implementasi terkait 
penggunaan komponen pengganti yang sesuai terutama untuk 
pengembangan sistem pelaporan lokasi gangguan berdasarkan gangguan 
satu fasa ke tanah pada saluran udara tegangan menengah.  
Hasil yang didapat dari alat ini cukup untuk dapat 
merepresentasikan saat terjadi di kondisi  real meskipun bila kita 
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melakukan proses gangguan hubung singkat akan menyebabkan panas 
berlebih pada resistor yang menyebabkan arus dan tegangan akan 
semakin turun atau berbeda dari kondisi awal. 
Pada pengembangannya di lapangan alat ini dapat menggunakan 
sensor arus CT yang mempunyai rating lebih besar lagi yang sesuai 
dengan kondisi arus pada Jaringan Tegangan Menengah  20 kV. Untuk 
sensor tegangan dapat menggunakan trafo PT Step Down yang sesuai 
dengan kondisi nyata di lapangan.  
Jika alat ini digunakan pada sumber penyulang khusus, maka dapat 
dimanfaatkan sebagai pendeteksi lokasi gangguan pada sistem distribusi 
jaringan tegangan menengah. Dalam pembuatan ini harus diperhatikan 
bahwa alat pemutus yang digunakan merupakan MCB thermal sehingga 
alat ini memiliki kekurangan dalam akurasi menentukan lokasi gangguan. 
Dalam penerapan sistem jaringan distribusi yang sesungguhnya dimana 
PMT yang digunakan menggunakan prinsip waktu sehingga akurasi yang 
didapatkan dapat lebih baik.  
Diharapkan dengan adanya alat ini dapat membantu PLN dalam 
memperbaiki kinerja nya khusunya pada faktor perbaikan SAIDI dan 
SAIFI yang saat ini bila terjadi gangguan, target perbaikan yang 
ditentukan oleh PLN dalam durasi waktu 3 jam bisa ditingkatkan lagi 
supaya lebih singkat terutama dalam kegiatan pencarian lokasi gangguan 


















5. BAB V  
PENUTUP 
 
Dari pembuatan ”Prototipe dan Rancang Bangun Sistem Gangguan 
Impedansi Tinggi Pada SUTM 20 kV dengan Sistem Pelaporan Gangguan 
Menggunakan Komunikasi Data Modul GSM” dan pengujan dari 
perangkat keras (hardware) hingga perangkat lunak (software) dapat 
ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut. 
5.1 Kesimpulan 
Dari Pembuatan dan pengujian alat ini mulai dari awal hingga akhir 
dapat diambil kesimpulan yakni: 
1. Alat ini dapat merepresentasikan keadaan pada waktu gangguan 
yang sesungguhnya. Selain itu sistem jaringan alat ini juga 
dibuat hampir mirip dengan sistem jaringan distribusi 20 kV 
PLN dalam keadaan yang nyata.  
2. Arus hubung singkat yang terjadi di modul dapat mewakili 
kondisi saat arus hubung singkat pada keadaan nyata dimana 
saat terjadi hubung singkat nilai arus akan semakin besar bila 
sumber gangguan semakin dekat dengan sumber tegangan atau 
Gardu Induk.  
3. Dapat diketahui juga bahwa saat terjadi arus hubung singkat 
akan menyebabkan terjadinya  Drop tegangan. 
4. MCB yang digunakan di modul masih memerlukan waktu yang 
lebih lama untuk trip karena MCB yang digunakan dimodul 
bekerja menggunakan prinsip thermal sedangkan pada PLN 
sudah menggunakan prinsip pengaturan waktu. 
5. Selain itu kami waktu pengiriman sms dari SIM 900 rata-rata 
8,7 detik juga sangat tergantung dari kondisi sinyal yang ada. 
 
Selain itu dari presentasi alat yang telah dilakukan, alat ini 
mengalami beberapa kegagalan sistem yakni SMS dari Modem SIM900 
yang dikirim ke Modem Maestro tidak masuk. Kegagalan tersebut 
mungkin dikarenakan beberapa faktor yakni: 
1. SMS Pending akibat buruknya sinyal provider Telkomsel 
yang digunakan. 
2. Koneksi kabel yang longgar. 
3. Peralatan modem yang kurang baik kondisinya karena yang 
digunakan adalah peralatan bekas. 
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5.2 Saran 
Beberapa saran yang kami usulkan untuk mengembangkan tugas 
akhir yakni: 
1. Pemilihan provider Sim Card sebaiknya diperhatikan dengan 
baik karena semakin baik Sim Card yang digunakan semakin 
cepat proses pengiriman SMS dapat dilakukan. 
2. Alat ini dapat diberi alat ukur pada jaringannya sehingga dapat 
secara cepat diketahui besarnya arus maupun tegangan yang 
sedang mengalir.  
3. Jenis gangguan dapat ditambah seperti gangguan dua fasa ke 
tanah dan juga tiga fasa. 
4. Menambahan area kerja alat ini hingga dapat dipasang paada 
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7. LAMPIRAN A 





#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68//alamat i2c arduino mega 
EnergyMonitor emon1;// Create an instance 
EnergyMonitor emon2; 
EnergyMonitor emon3; 
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); 
 
byte decToBcd(byte val)// Convert normal decimal numbers to 
 binary coded decimal 
{ 
  return( (val/10*16) + (val%10) ); 
} 
byte bcdToDec(byte val)// Convert binary coded decimal to 
 normal decimal numbers 
{ 




String Nomor =""; 
char RcvdMsg[200] = " "; 
int RcvdCheck = 0; 
int RcvdConf = 0; 
int index = 0; 
int RcvdEnd = 0; 
char NoTelp[15]; 
char Pesan[50]=" "; 
int MsgLength = 0; 
 
//Sensor 
float TeganganFasa_R= 0; 
float TeganganFasa_S= 0; 
float TeganganFasa_T= 0; 
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float TeganganFasa_RS= 0; 
float TeganganFasa_ST= 0; 
float TeganganFasa_3ph= 0; 
float ArusFasa_R= 0; 
float ArusFasa_S= 0; 
float ArusFasa_T= 0; 
float ArusFasa_R2= 0; 
float ArusFasa_S2= 0; 






























 //kalibrasi sensor arus 
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 emon1.current(0, 56.18860877684407);  // Current: input pin, 
nilai kalibrasi (fasa S). 
 emon2.current(1, 56.30065352);        // Current: input pin, nilai 
kalibrasi(fasa R). 
 emon3.current(2, 56.30065352);        // Current: input pin, nilai 
kalibrasi(fasa T). 




 pinMode(14,OUTPUT); //R 
 pinMode(15,OUTPUT); //S 
 pinMode(16,OUTPUT); //T 
 digitalWrite(14,HIGH); //R 
 digitalWrite(15,HIGH); //S 
 digitalWrite(16,HIGH); //T 
 SIM900power(); 
  
 //tampilan awal 
 lcd.setCursor(0,0); 
 lcd.print("   Bismillah"); 
 lcd.setCursor(0,1); 




 lcd.print("Prototype Sistem"); 
 lcd.setCursor(0,1); 
 lcd.print("Deteksi Gangguan"); 
  
 Wire.begin(); 
 //set RTC mula2: 











 lcd.print(" R:"); 
 lcd.write(1); 
 lcd.print("  S:"); 
 lcd.write(1); 





void(* resetFunc) (void) = 0;//declare reset function at address 0 
 
void loop()  
{ 
  MenerimaSMS(); 
 
  while ( Gangguan == false) 
  { 
    double Irms = emon1.calcIrms(1480);  // Calculate Irms only(S) 
    double Irms2 = emon2.calcIrms(1480); // CalculateIrms only(R) 
    double Irms3 = emon3.calcIrms(1480); // CalculateIrms only(T) 
    ArusFasa_S= Irms; 
    ArusFasa_R= Irms2; 
    ArusFasa_T= Irms3; 
    if(ArusFasa_R>=13){ArusFasa_R=0;} 
    if(ArusFasa_S>=13){ArusFasa_S=0;} 
    if(ArusFasa_T>=13){ArusFasa_T=0;} 
    TeganganFasa_R= (((analogRead(A7)*0.014)+0.6432)-1.2); 
    TeganganFasa_S= (((analogRead(A6)*0.014)+0.6432)-1.65); 
    TeganganFasa_T= (((analogRead(A5)*0.0142)+0.629)-1.5); 
    if(TeganganFasa_R==0.6432) 
      { 
        TeganganFasa_R=0; 
      } 
    if(TeganganFasa_S==0.6432) 
      { 
        TeganganFasa_S=0; 
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      } 
    if(TeganganFasa_T==0.629) 
      { 
        TeganganFasa_T=0; 
      } 
 
    if( ArusFasa_R > 4.78 and ArusFasa_R < 4.95) 
      { 
        ArusFasa_R=0; 
      } 
    if( ArusFasa_S > 4.78 and ArusFasa_S < 4.95) 
      { 
        ArusFasa_S=0; 
      } 
    if( ArusFasa_T > 4.78 and ArusFasa_T < 4.95) 
      { 
        ArusFasa_T=0; 
      } 
        
   displayTimelcdNormal(); 
   if (ArusFasa_R < ArusFasa_R2) 
    { 
      if (ArusFasa_S < ArusFasa_S2 and ArusFasa_S2 < 5.2 and 
ArusFasa_R2 < 5.2) 
        { 
         Isc_RS= (ArusFasa_R2+ArusFasa_S2)/2; 
         TeganganFasa_RS =(TeganganFasa_R+TeganganFasa_S)/2;  
         Jarak_RS=(TeganganFasa_RS/Isc_RS)/0.33; 
         if (Isc_RS >= 4) 
              { 
                TampilLCD_RS();  
              } 
         else  
              { 
                ArusFasa_R2=ArusFasa_R; 
                ArusFasa_S2=ArusFasa_S;                 
              }        
        } 
      else if (ArusFasa_R2 > 5.5)  
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        { 
         Isc_R=ArusFasa_R2; 
         Jarak_R=(TeganganFasa_R/Isc_R)/0.33; 
         if (Isc_R >= 5) 
           { 
              TampilLCD_R(); 
           } 
         else  
           { 
              ArusFasa_R2=ArusFasa_R;               
           } 
        } 
    } 
   else  
    { 
      ArusFasa_R2=ArusFasa_R;       
    } 
 
  if (ArusFasa_S < ArusFasa_S2) 
    { 
      if (ArusFasa_T < ArusFasa_T2 and ArusFasa_T2 > 4.7 and 
ArusFasa_S2 < 6.5) 
        { 
         Isc_ST= (ArusFasa_T2+ArusFasa_S2)/2; 
         TeganganFasa_ST =(TeganganFasa_S+TeganganFasa_T)/2;  
         Jarak_ST=(TeganganFasa_ST/Isc_ST)/0.33; 
         if (Isc_ST >= 4) 
              { 
                TampilLCD_ST(); 
              }        
         else  
           { 
              ArusFasa_T2=ArusFasa_T; 
              ArusFasa_S2=ArusFasa_S;               
           } 
        } 
      else if (ArusFasa_S2 > 7) 
        { 
         Isc_S=ArusFasa_S2; 
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         Jarak_S=(TeganganFasa_S/Isc_S)/0.33; 
         if (Isc_S >= 4.9) 
           { 
              TampilLCD_S(); 
           } 
         else  
           { 
              ArusFasa_S2=ArusFasa_S;               
           } 
        } 
      else 
        { 
          return Isc_RS; 
        } 
    } 
  else  
    { 
       ArusFasa_S2=ArusFasa_S;        
    } 
 
  if (ArusFasa_T < ArusFasa_T2 and ArusFasa_T2 <4.5) 
       { 
        Isc_T=ArusFasa_T2; 
        Jarak_T=(TeganganFasa_T/Isc_T)/0.33; 
        if (Isc_T >= 3.5) 
           { 
              TampilLCD_T(); 
           } 
       else  
           { 
              ArusFasa_T2=ArusFasa_T;               
           } 
       } 
  else  
       { 
        ArusFasa_T2=ArusFasa_T;         
       } 
  }//closing fungsi while     





  digitalWrite(9,HIGH); 
  delay(500); 
  digitalWrite(9,LOW); 





  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print(" R:"); 
  lcd.write(2); 
  lcd.print("  S:"); 
  lcd.write(1); 
  lcd.print("  T:"); 
  lcd.write(1); 
  //lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.write(3); 
  lcd.print(":"); 
  lcd.print(Isc_R); 
  lcd.print("A "); 
  lcd.write(4); 
  lcd.write(5); 
  lcd.print(":"); 
  lcd.print(Jarak_R); 
  lcd.print("KM"); 
  digitalWrite(14,LOW); 
  digitalWrite(15,HIGH); 
  digitalWrite(16,HIGH); 
  Gangguan = true; 
  SMS_R(); 
  delay(3000); 







  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print(" R:"); 
  lcd.write(1); 
  lcd.print("  S:"); 
  lcd.write(2); 
  lcd.print("  T:"); 
  lcd.write(1); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.write(3); 
  lcd.print(":"); 
  lcd.print(Isc_S); 
  lcd.print("A "); 
  lcd.write(4); 
  lcd.write(5); 
  lcd.print(":"); 
  lcd.print(Jarak_S); 
  lcd.print("KM"); 
  digitalWrite(14,HIGH); 
  digitalWrite(15,LOW); 
  digitalWrite(16,HIGH); 
  Gangguan = true; 
  SMS_S(); 
  delay(3000);  





  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print(" R:"); 
  lcd.write(1); 
  lcd.print("  S:"); 
  lcd.write(1); 
  lcd.print("  T:"); 
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  lcd.write(2); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.write(3); 
  lcd.print(":"); 
  lcd.print(Isc_T); 
  lcd.print("A "); 
  lcd.write(4); 
  lcd.write(5); 
  lcd.print(":"); 
  lcd.print(Jarak_T); 
  lcd.print("KM"); 
  digitalWrite(14,HIGH); 
  digitalWrite(15,HIGH); 
  digitalWrite(16,LOW); 
  Gangguan = true; 
  SMS_T(); 
  delay(3000); 





  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print(" R:"); 
  lcd.write(2); 
  lcd.print("  S:"); 
  lcd.write(2); 
  lcd.print("  T:"); 
  lcd.write(1); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.write(3); 
  lcd.print(":"); 
  lcd.print(Isc_RS); 
  lcd.print("A "); 
  lcd.write(4); 
  lcd.write(5); 
  lcd.print(":"); 
  lcd.print(Jarak_RS); 
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  lcd.print("KM"); 
  digitalWrite(14,LOW); 
  digitalWrite(15,LOW); 
  digitalWrite(16,HIGH); 
  Gangguan = true; 
  SMS_RS(); 
  delay(3000); 





  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print(" R:"); 
  lcd.write(1); 
  lcd.print("  S:"); 
  lcd.write(2); 
  lcd.print("  T:"); 
  lcd.write(2); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.write(3); 
  lcd.print(":"); 
  lcd.print(Isc_ST); 
  lcd.print("A "); 
  lcd.write(4); 
  lcd.write(5); 
  lcd.print(":"); 
  lcd.print(Jarak_ST); 
  lcd.print("KM"); 
  digitalWrite(14,HIGH); 
  digitalWrite(15,LOW); 
  digitalWrite(16,LOW); 
  Gangguan = true; 
  SMS_ST(); 
  delay(3000); 







  Serial1.print("AT+CMGS=\""); 
  Serial1.print("+6281330087465"); 
  Serial1.print("\"\r\n"); 
  delay(1000); 
  Serial1.println("Gangguan satu fasa ke tanah"); 
  Serial1.println("Fasa R"); 
  Serial1.print("Jarak ="); 
  Serial1.print(Jarak_R); 
  Serial1.println(" KM"); 
  Serial1.print("Arus = "); 
  Serial1.print(Isc_R); 
  Serial1.println(" A"); 
  Serial1.print("Tegangan = "); 
  Serial1.print(TeganganFasa_R); 
  Serial1.println(" V"); 
  displayTimesms(); 
  Serial1.println(""); 
  Serial1.write(0x1A);//akhir dari pesan 





  Serial1.print("AT+CMGS=\""); 
  Serial1.print("+6281330087465"); 
  Serial1.print("\"\r\n"); 
  delay(1000); 
  Serial1.println("Gangguan satu fasa ke tanah"); 
  Serial1.println("Fasa S"); 
  Serial1.print("Jarak ="); 
  Serial1.print(Jarak_S); 
  Serial1.println(" KM"); 
  Serial1.print("Arus = "); 
  Serial1.print(Isc_S); 
  Serial1.println(" A"); 
  Serial1.print("Tegangan = "); 
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  Serial1.print(TeganganFasa_S); 
  Serial1.println(" V"); 
  displayTimesms(); 
  Serial1.println(""); 
  Serial1.write(0x1A);//akhir dari pesan 





  Serial1.print("AT+CMGS=\""); 
  Serial1.print("+6281330087465"); 
  Serial1.print("\"\r\n"); 
  delay(1000); 
  Serial1.println("Gangguan satu fasa ke tanah"); 
  Serial1.println("Fasa T"); 
  Serial1.print("Jarak ="); 
  Serial1.print(Jarak_T); 
  Serial1.println(" KM"); 
  Serial1.print("Arus = "); 
  Serial1.print(Isc_T); 
  Serial1.println(" A"); 
  Serial1.print("Tegangan = "); 
  Serial1.print(TeganganFasa_T); 
  Serial1.println(" V"); 
  displayTimesms(); 
  Serial1.println(""); 
  Serial1.write(0x1A);//akhir dari pesan 





  Serial1.print("AT+CMGS=\""); 
  Serial1.print("+6281330087465"); 
  Serial1.print("\"\r\n"); 
  delay(1000); 
  Serial1.println("Gangguan antar fasa"); 
  Serial1.println("Fasa R dan S"); 
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  Serial1.print("Jarak ="); 
  Serial1.print(Jarak_RS); 
  Serial1.println(" KM"); 
  Serial1.print("Arus = "); 
  Serial1.print(Isc_RS); 
  Serial1.println(" A"); 
  Serial1.print("Tegangan = "); 
  Serial1.print(TeganganFasa_RS); 
  Serial1.println(" V"); 
  displayTimesms(); 
  Serial1.println(""); 
  Serial1.write(0x1A);//akhir dari pesan 





  Serial1.print("AT+CMGS=\""); 
  Serial1.print("+6281330087465"); 
  Serial1.print("\"\r\n"); 
  delay(1000); 
  Serial1.println("Gangguan antar fasa"); 
  Serial1.println("Fasa S dan T"); 
  Serial1.print("Jarak ="); 
  Serial1.print(Jarak_ST); 
  Serial1.println(" KM"); 
  Serial1.print("Arus = "); 
  Serial1.print(Isc_ST); 
  Serial1.println(" A"); 
  Serial1.print("Tegangan = "); 
  Serial1.print(TeganganFasa_ST); 
  Serial1.println(" V"); 
  displayTimesms(); 
  Serial1.println(""); 
  Serial1.write(0x1A);//akhir dari pesan 








  Serial1.print("AT+CMGS=\""); 
  Serial1.print("+6282132318298"); 
  Serial1.print("\"\r\n"); 
  delay(1000); 
  Serial1.println("Gangguan satu fasa ke tanah/"); 
  Serial1.println("Fasa R/"); 
  Serial1.print("Jarak ="); 
  Serial1.print(Jarak_R); 
  Serial1.println(" KM/"); 
  Serial1.print("Arus = "); 
  Serial1.print(Isc_R); 
  Serial1.println(" A/"); 
  Serial1.print("Tegangan = "); 
  Serial1.print(TeganganFasa_R); 
  Serial1.println(" V"); 
  displayTimesms(); 
  Serial1.println(""); 





  Serial1.print("AT+CMGS=\""); 
  Serial1.print("+6282132318298"); 
  Serial1.print("\"\r\n"); 
  delay(1000); 
  Serial1.println("Gangguan satu fasa ke tanah/"); 
  Serial1.println("Fasa S/"); 
  Serial1.print("Jarak ="); 
  Serial1.print(Jarak_S); 
  Serial1.println(" KM/"); 
  Serial1.print("Arus = "); 
  Serial1.print(Isc_S); 
  Serial1.println(" A/"); 
  Serial1.print("Tegangan = "); 
  Serial1.print(TeganganFasa_S); 
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  Serial1.println(" V"); 
  displayTimesms(); 
  Serial1.println(""); 





  Serial1.print("AT+CMGS=\""); 
  Serial1.print("+6282132318298"); 
  Serial1.print("\"\r\n"); 
  delay(1000); 
  Serial1.println("Gangguan satu fasa ke tanah/"); 
  Serial1.println("Fasa T/"); 
  Serial1.print("Jarak ="); 
  Serial1.print(Jarak_T); 
  Serial1.println(" KM/"); 
  Serial1.print("Arus = "); 
  Serial1.print(Isc_T); 
  Serial1.println(" A/"); 
  Serial1.print("Tegangan = "); 
  Serial1.print(TeganganFasa_T); 
  Serial1.println(" V"); 
  displayTimesms(); 
  Serial1.println(""); 





  Serial1.print("AT+CMGS=\""); 
  Serial1.print("+6282132318298"); 
  Serial1.print("\"\r\n"); 
  delay(1000); 
  Serial1.println("Gangguan antar fasa/"); 
  Serial1.println("Fasa R dan S/"); 
  Serial1.print("Jarak ="); 
  Serial1.print(Jarak_RS); 
  Serial1.println(" KM/"); 
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  Serial1.print("Arus = "); 
  Serial1.print(Isc_RS); 
  Serial1.println(" A"); 
  Serial1.print("Tegangan = "); 
  Serial1.print(TeganganFasa_RS); 
  Serial1.println(" V"); 
  displayTimesms(); 
  Serial1.println(""); 





  Serial1.print("AT+CMGS=\""); 
  Serial1.print("+6282132318298"); 
  Serial1.print("\"\r\n"); 
  delay(1000); 
  Serial1.println("Gangguan antar fasa/"); 
  Serial1.println("Fasa S dan T/"); 
  Serial1.print("Jarak ="); 
  Serial1.print(Jarak_ST); 
  Serial1.println(" KM/"); 
  Serial1.print("Arus = "); 
  Serial1.print(Isc_ST); 
  Serial1.println(" A/"); 
  Serial1.print("Tegangan = "); 
  Serial1.print(TeganganFasa_ST); 
  Serial1.println(" V"); 
  displayTimesms(); 
  Serial1.println(""); 
  Serial1.write(0x1A);//akhir dari pesan 
} 
 
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte 
dayOfMonth, byte month, byte year) 
{ 
  // sets time and date data to DS3231 
  Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); 
  Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register 
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  Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds 
  Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes 
  Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours 
  Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31) 
  Wire.write(decToBcd(month)); // set month 
  Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99) 
  Wire.endTransmission(); 
} 
 
void readDS3231time(byte *second,byte *minute,byte *hour,byte 
*dayOfMonth,byte *month,byte *year) 
{ 
  Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); 
  Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h 
  Wire.endTransmission(); 
  Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7); 
  // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 
00h 
  *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f); 
  *minute = bcdToDec(Wire.read()); 
  *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); 
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read()); 
  *month = bcdToDec(Wire.read()); 





  byte second, minute, hour, dayOfMonth, month, year; 
  // retrieve data from DS3231 
  readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfMonth, 
&month, &year); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print(dayOfMonth, DEC);//merubah variabel byte ke angka 
desimal ketika ditampilkan 
  lcd.print("/"); 
  lcd.print(month, DEC); 
  lcd.print("/"); 
  lcd.print(year, DEC); 
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  lcd.print(" "); 
  lcd.setCursor(8,1); 
  if (hour<10) 
  { 
    lcd.print("0"); 
  } 
  lcd.print(hour, DEC); 
  lcd.print(":"); 
  if (minute<10) 
  { 
    lcd.print("0"); 
  } 
  lcd.print(minute, DEC); 
  lcd.print(":"); 
  if (second<10) 
  { 
    lcd.print("0"); 
  } 
  lcd.print(second, DEC); 





  byte second, minute, hour, dayOfMonth, month, year;  // retrieve 
data from DS3231 
  readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfMonth, 
&month, &year);  // send it to the serial monitor 
  Serial1.print("["); 
  Serial1.print(dayOfMonth, DEC);// convert the byte variable to a 
decimal number when displayed 
  Serial1.print("/"); 
  Serial1.print(month, DEC); 
  Serial1.print("/"); 
  Serial1.print(year, DEC); 
  Serial1.print("]"); 
  Serial1.print("  "); 
  Serial1.print("["); 
  Serial1.print(hour, DEC); 
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  Serial1.print(":"); 
  if (minute<10) 
  { 
    Serial1.print("0"); 
  } 
  Serial1.print(minute, DEC); 
  Serial1.print(":"); 
  if (second<10) 
  { 
    Serial1.print("0"); 
  } 
  Serial1.print(second, DEC); 





  if(Serial1.available()>0) 
   { 
   char data = Serial1.read(); 
   if(data == '+'){RcvdCheck = 1;} 
   if((data == 'C') && (RcvdCheck == 1)){RcvdCheck = 2;} 
   if((data == 'M') && (RcvdCheck == 2)){RcvdCheck = 3;} 
   if((data == 'T') && (RcvdCheck == 3)){RcvdCheck = 4;} 
   if(RcvdCheck == 4){index = 0; RcvdConf = 1; RcvdCheck = 0;} 
   if(RcvdConf == 1) 
      { 
       if(data == '\n'){RcvdEnd++;} 
       if(RcvdEnd == 3){RcvdEnd = 0;} 
       RcvdMsg[index] = data; 
       index++; 
       if(RcvdEnd == 2){RcvdConf = 0;MsgLength = index-2;} 
       if(RcvdConf == 0) 
         { 
          for(int x = 4;x <18;x++) 
            { 
             NoTelp[x-4] = RcvdMsg[x]; 
             Nomor += NoTelp[x-4]; 
            } 
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          for(int x = 47;x <MsgLength;x++) 
            { 
             Pesan[x-47] = RcvdMsg[x]; 
            } 
          if (Nomor=="+6281330087465") 
            { 
             if(Pesan[0]=='#') 
               {               
                resetFunc(); 
               }  
            } 
          Nomor=""; 
          strcpy(RcvdMsg,""); 
          RcvdCheck = 0; 
          RcvdConf = 0; 
          index = 0; 
          RcvdEnd = 0; 
          strcpy(NoTelp,""); 
          strcpy(Pesan,""); 
          MsgLength = 0;  
      } 
    } 
  } 
} 
A.2. Listing Block Editor MIT App Inventor 
1. Program Block Screen 1 
144 
































  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 
Controls, Forms, 
  Dialogs,  CPort, StdCtrls,StrUtils, DB, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, 
  DBGrids, ADODB; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Memo1: TMemo; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
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    Edit4: TEdit; 
    Edit5: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    ComPort1: TComPort; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 
    ADOConnection1: TADOConnection; 
    ADOTable1: TADOTable; 
    DBGrid1: TDBGrid; 
    DBNavigator1: TDBNavigator; 
    DataSource1: TDataSource; 
    gmbrPLN: TImage; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    its: TImage; 
    Shape1: TShape; 
    GroupBox1: TGroupBox; 
    GroupBox2: TGroupBox; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    Label12: TLabel; 
    Shape4: TShape; 
    Label13: TLabel; 
    Shape2: TShape; 
    Label14: TLabel; 
    ReTime: TTimer; 
    procedure varRxChar(Sender: TObject; Count: Integer); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
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    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure ReTimeTimer(Sender: TObject); 
 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 











  ComPort1.ReadStr(data, 300); 
  Memo1.Text := Memo1.Text + data; 
  begin 
      kar_awal:=pos ('Gangguan',Memo1.Text); 
      kar_akhir:=posex ('/',Memo1.Text,kar_awal+1); 
      edit3.Text :=copy(Memo1.Text,kar_awal,kar_akhir-kar_awal); 
      kar_awal:=posex ('Fasa',Memo1.Text,kar_akhir+1); 
      kar_akhir:=posex ('/',Memo1.Text,kar_awal+1); 
      edit4.Text :=copy(Memo1.Text,kar_awal,kar_akhir-kar_awal); 
      kar_awal:=posex ('=',Memo1.Text,kar_akhir+1); 
      kar_akhir:=posex ('/',Memo1.Text,kar_awal+1); 
      edit5.Text:=copy(Memo1.Text,kar_awal+1,kar_akhir-kar_awal-1); 
      kar_awal:=posex ('(',Memo1.Text,kar_akhir+1); 
      kar_akhir:=posex (')',Memo1.Text,kar_awal+1); 
      edit1.Text:=copy(Memo1.Text,kar_awal+1,kar_akhir-kar_awal-1); 
      kar_awal:=posex ('(',Memo1.Text,kar_akhir+1); 
      kar_akhir:=posex (')',Memo1.Text,kar_awal+1); 
      edit2.Text:=copy(Memo1.Text,kar_awal+1,kar_akhir-kar_awal-1); 
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    end; 
 
    begin 
      if edit4.Text='Fasa R' then 
        begin 
          Shape1.brush.color:=clBlack; 
        end 
      else if edit4.Text='Fasa S' then 
        begin 
           Shape4.brush.color:=clBlack; 
        end 
      else if edit4.Text='Fasa T' then 
        begin 
           Shape2.brush.color:=clBlack; 
        end 
      else if edit4.Text='Fasa R dan S' then 
        begin 
           Shape1.brush.color:=clBlack; 
           Shape4.brush.color:=clBlack; 
        end 
      else if edit4.Text='Fasa S dan T' then 
        begin 
           Shape4.brush.color:=clBlack; 
           Shape2.brush.color:=clBlack; 
        end; 
    end;   
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  comport1.ShowSetupDialog; 
end; 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  if ComPort1.Connected then 
    begin 
      ComPort1.Close; 
      button2.Caption:='Open'; 
    end 
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  else 
    begin 
      ComPort1.Open; 
      button2.Caption:='Close'; 
      ComPort1.WriteStr('AT+CMGF=1'+#13#10); 
      ComPort1.WriteStr('AT+CPMS="SM"'+#13#10); 
      ComPort1.WriteStr('AT+CSCS="GSM"'+#13#10);      
    end; 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
var alamatdb : WideString; 
  begin 
    alamatdb := ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'datasms.mdb'; 
    with ADOConnection1 do 
    begin 
      Connected := False; 
      LoginPrompt := False; 
      Mode := cmShareDenyNone; 
      ConnectionString := 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=' + 
      alamatdb + ';Persist Security Info=False'; 
    end; 
    ADOConnection1.Connected := True; 
    ADOtable1.Connection:= ADOConnection1; 
    ADOtable1.TableName:='datasms'; 
    ADOtable1.Active:=true; 
    Datasource1.DataSet:= ADOTable1; 
    DBGrid1.DataSource:=  DataSource1; 
 
    edit1.Text:=''; 
    edit2.Text:=''; 
    edit3.Text:=''; 
    edit4.Text:=''; 
    edit5.Text:=''; 
    Memo1.Text:=''; 




procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
  begin 
      adotable1.Open; 
      adotable1.Append; 
      adotable1.FieldByName('Tanggal').AsString:=edit1.text; 
      adotable1.FieldByName('Waktu').AsString:=edit2.text; 
      adotable1.FieldByName('Jenis Gangguan').AsString:=edit3.text; 
      adotable1.FieldByName('Fasa Yang Terganggu').AsString:= 
edit4.text; 
      adotable1.FieldByName('Jarak Gangguan').AsString:=edit5.text; 
      adotable1.post; 
      begin 
         memo1.Clear; 
         comport1.WriteStr('at+cmgd=1,4'+#13#10); 
      end; 
      begin 
         Shape4.brush.color:=clYellow; 
         Shape2.brush.color:=clLime; 
         Shape1.brush.color:=clRed; 
      end; 
  end; 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
  edit1.Text:=''; 
  edit2.Text:=''; 
  edit3.Text:=''; 
  edit4.Text:=''; 
  edit5.Text:=''; 
  Memo1.Text:=''; 
end; 
 
procedure TForm1.ReTimeTimer(Sender: TObject); 
begin 
  Memo1.Clear; 





8. LAMPIRAN B 































































9. DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 Nama   : Krisna Sadewa 
TTL   : Ponorogo, 10 Agustus 
1996 
Jenis Kelamin :  Laki - Laki 
Agama   :  Islam 
Alamat    :  Ds. Sidoharjo, Kec. Pulung 
Kab. Ponorogo 
Telp/HP   :   085607551160 








1. 2002 – 2008 :  MI Muhammadiyah 7 
2. 2008 – 2011 :  SMP Negeri 2 Ponorogo 
3. 2011 – 2014 :  SMA Negeri 1 Ponorogo 
4. 2014 – 2017 : D3 Teknik Elektro Otomasi, Program 
Studi Teknik Elektro Komputer Kontrol – Fakultas 
Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)  
 
PENGALAMAN KERJA 
1. Kerja Praktek di PT PLN (Persero) Rayon Dukuh Kupak Area 
Surabaya Selatan  
 
PENGALAMAN ORGANISASI 

















































10. DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 Nama   : Iqbal Asad Kutsuro 
TTL   : Madiun, 07 Januari 1996 
Jenis Kelamin :  Laki-Laki 
Agama   :  Islam 
Alamat    :   JL. Panji No.50 Nglames, 
Kab. Madiun 
Telp/HP   :   081330087465 









1. 2002 – 2008 :  MI Islamiyah 01 Madiun 
2. 2008 – 2011 :  SMP Negeri 3 Madiun 
3. 2011 – 2014 :  SMA Negeri 2 Madiun 
4. 2014 – 2017 : D3 Teknik Elektro Otomasi, Program 
Studi Teknik Listrik PLN – Fakultas Vokasi Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)  
 
PENGALAMAN KERJA 
1. Kerja Praktek di PT PLN (Persero) APD Kota Madiun 
2. Kerja Praktek di PT PLN (Persero) Rayon Dukuh Kupang 
 
PENGALAMAN ORGANISASI 
1. Staff Departemen Komuniksi dan Informasi 
HIMAD3TEKTRO 2015-2016 
2. Sie Akomodasi IARC 2015 
3. Sie Akomodasi IARC 2016 
4. Ketua Organisasi Eksternal Mobile Legend snsv squad 2017 
5. Staff Komunikasi dan Informasi Forum Mahasiswa Madiun 
Surabaya 2016 
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